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FIBARO FLOOD SENSOR
FGFS-101

FIBARO Flood Sensor is a universal, Z-Wave Plus compatible,
flood and temperature sensor. It is designed to be placed on a floor or
on a wall with the flood sensor probes extended by a connected wire.
Device can be battery or VDC powered. It has built-in LED indicator,
acoustic alarm, and is equipped with a tilt sensor, reporting tilt or
movement of it. LED diode signals flood, operating mode or the Z-Wave
network communication range. FIBARO Flood Sensor is compatible
with any Z-Wave Controller and may be connected to any alarm
system.

FIBARO Flood Sensor is compliant with following
EU directives:

« RoHS 2011/65/EU
« LVD 2006/95/EC

« EMC 2004/108/EC
« R&TTE 1999/5/EC

For full instruction manual and technical
specification please visit our website:

manuals.fibaro.com/en/flood-sensor

Read the manual before attempting
to install the device!

Basic activation of the device

1) Open the cover by turning it counter-clockwise.

2) Remove battery blocker.

3) Locate the sensor nearby the main Z-Wave controller.

4) Set the main Z-Wave controller into adding mode.

5) Quickly, triple click the TMP button located inside the casing.

TMP button location

6) Wait for the device to be added into the system.

Successful adding will be confirmed by the controller.

7) Close the cover by turning it clockwise.

8) Place the sensor onto a surface prone to flooding. Three
electrodes underneath the device should evenly touch the surface.

Specifications
Power supply: battery / DC adapter
Battery type: CR123A (3V)
External power supply voltage: 12-24V DC
Operating temperature: 0to 40°C
Measured temperature range: -20 to 100°C
Maximum voltage at output terminals: 24V DC/ 20V AC
Dimensions (diameter x height): 72 x 28 mm

Guarantee

1. The Guarantee is provided by FIBAR GROUP S.A. (hereinafter "Manufacturer"),
based in Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznan, entered in the register of the
National Court Register kept by the District Court in Poznan, VIII Economic
Department of the National Court Register, no. 553265, NIP 7811858097,
REGON: 301595664.

2. The Manufacturer is responsible for equipment malfunction resulting from
physical defects (manufacturing or material) of the Device during 12 months for
business / 24 months for individual customers from the date of its purchase.

3. During the Guarantee period, the Manufacturer shall remove any defects, free
of charge, by repairing or replacing (at the sole discretion of the Manufacturer) any
defective components of the Device with new or regenerated components that are
free from defects. When the repair proves impossible, the Manufacturer reserves
the right to replace the device with a new or regenerated one, which shall be free
from any defects and its condition shall not be worse than the original device
owned by the Customer.

4. In special cases, when the device cannot be replaced with the device of the
same type (e.g. the device is no longer available), the Manufacturer may replace it
with a different device having technical parameters similar to the faulty one. Such
activity shall be considered as fuffilling the obligations of the Manufacturer. The
Manufacturer shall not refund money paid for the device.

5. The holder of a valid guarantee shall submit a guarantee claim through the
guarantee service. Remember: before you submit a guarantee claim, contact our
technical support using telephone or e-mail. More than 50% of operational

problems are resolved remotely, saving time and money spent to initiating
guarantee procedure. If remote support is insufficient, the Customer shall fill the
guarantee claim form (using our website - www.fibaro.com) in order to obtain claim
authorization. When the guarantee claim form is submitted correctly, the Customer
shall receive the claim confirmation with a unique number (Return Merchandise
Authorization - RMA).

6. The claim may be also submitted by telephone. In this case, the call is recorded
and the Customer shall be informed about it by a consultant before submitting the
claim. Immediately after submitting the claim, the consultant shall provide the
Customer with the claim number (RMA-number).

7. When the guarantee claim form is submitted correctly, a representative of the
Authorised Guarantee Service (hereinafter as "AGS") shall contact the Customer.
8. Defects revealed within the guarantee period shall be removed not later than 30
days from the date of delivering the Device to AGS. The guarantee period shall be
extended by the time in which the Device was kept by AGS.

9. A faulty device shall be provided by the Customer with complete standard
equipment and documents proving its purchase.

10. Parts replaced under the guarantee are the property of the Manufacturer. The
guarantee for all parts replaced in the guarantee process shall be equal to the
guarantee period of the original device. The guarantee period of the replaced part
shall not be extended.

11. Costs of delivering the faulty device shall be borne by the Customer. For
unjustified service calls, the Service may charge the Customer with travel expenses
and handling costs related to the case.

12. AGS shall not accept a complaint claim only when:

- the Device was misused or the manual was not observed,

- the Device was provided by the Customer incomplete, without accessories or
nameplate,

- it was determined that the fault was caused by other reasons than a material or
manufacturing defect of the Device

- the guarantee document is not valid or there is no proof of purchase,

13. The Manufacturer shall not be liable for damage to property caused by defective
device. The Manufacturer shall not be liable for indirect, incidental, special,
consequential or punitive damage, or for any damage, including, inter alia, loss of
profits, savings, data, loss of benefits, claims by third parties and any property
damage or personal injuries arising from or related to the use of the Device.

14. The guarantee shall not cover:

- mechanical damage (cracks, fractures, cuts, abrasions, physical deformations
caused by impact, falling or dropping the device or other object, improper use or not
observing the operating manual);

- damage resulting from external causes, e.g.: flood, storm, fire, lightning, natural
disasters, earthquakes, war, civil disturbance, force majeure, unforeseen
accidents, theft, water damage, liquid leakage, battery spill, weather conditions,
sunlight, sand, moisture, high or low temperature, air pollution;

- damage caused by malfunctioning software, attack of a computer virus, or by
failure to update the software as recommended by the Manufacturer;

- damage resulting from: surges in power supply and/or telecommunication
network, improper connection to the grid in a manner inconsistent with the
operating manual, or from connecting other devices not recommended by the
Manufacturer.

- damage caused by operating or storing the device in extremely adverse
conditions, i.e. high humidity, dust, too low (freezing) or too high ambient
temperature. Detailed permissible conditions for operating the Device are defined
in the operating manual;

- damage caused by using accessories not recommended by the Manufacturer

- damage caused by faulty electrical installation of the Customer, including the use
of incorrect fuses;

- damage caused by Customer's failure to provide maintenance and servicing
activities defined in the operating manual;

- damage resulting from the use of spurious spare parts or accessories improper
for given model, repairing and introducing alterations by unauthorized persons;

- defects caused by operating faulty Device or accessories.

15. The scope of the guarantee repairs shall not include periodic maintenance and
inspections, in particular cleaning, adjustments, operational checks, correction of
errors or parameter programming and other activities that should be performed by
the user (Buyer). The guarantee shall not cover natural wear and tear of the
Device and its components listed in the operating manual and in technical
documentation as such elements have a defined operational life.

16. If a defect is not covered by the guarantee, the Manufacturer reserves the right
to remove such defect at its sole discretion, repairing the damaged or destroyed
parts or providing components necessary for repair or replacement.

17. This guarantee shall not exclude, limit or suspend the Customer rights when
the provided product is inconsistent with the purchase agreement.

Hereby, Fibar Group S.A. declares that
FIBARO Flood Sensor is in compliance
with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

www.fibaro.com
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FIBARO FLOOD SENSOR
FGFS-101

FIBARO Flood Sensor to uniwersalny, kompatybilny ze
standardem Z-Wave Plus czujnik zalania i temperatury. Zostat
zaprojektowany do montazu na podtodze lub $cianie z wyprowadzo-
nymi stykami sondy zalania. Urzadzenie jest zasilane bateryjnie lub
za pomocg zasilacza pradu statego. Posiada wbudowany wskaznik
LED i alarm dzwigkowy oraz czujnik przechytu, ktéry powiadomi o
przesunieciu lub przewréceniu sensora. Wskaznik LED sygnalizuje
zalanie, tryb dziatania oraz zasigg sieci Z-Wave. FIBARO Flood
Sensor moze by¢ podtgczony do dowolnego systemu alarmowego.

FIBARO Flood Sensor jest zgodny z dyrektywami UE:
* RoHS 2011/65/EU « EMC 2004/108/EC
« LVD 2006/95/EC * R&TTE 1999/5/EC

Petng instrukcje i specyfikacje technicz-
ng znajdziesz na stronie internetowej:
manuals.fibaro.com/pl/flood-sensor

Przeczytaj instrukcje przed przysta-
pieniem do montazu urzadzenia!

Uruchomienie urzadzenia

1) Zdejmij pokrywe obudowy obracajac jg w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazéwek zegara.

2) Usun zabezpiecznie baterii.

3) Umies¢ sensor w poblizu kontrolera Z-Wave.

4) Uruchom tryb dodawana w kontrolerze Z-Wave.

5) Trzykrotnie, szybko wcisnij przycisk TMP.

przycisk
TMP

Lokalizacja przycisku TMP

6) Poczekaj az urzadzenie zostanie dodane do systemu.
Dodanie zostanie potwierdzone przez kontroler.

7) Zamknij pokrywe obudowy urzadzenia obracajgc jg w kierunku
zgodnym z ruchem wskazowek zegara.

8) Umies$¢ sensor na powierzchni zagrozonej zalaniem. Trzy
elektrody na spodzie urzadzenia powinny réwnomiernie dotykac
powierzchni.

Dane techniczne

Zasilanie: bateria / zasilacz DC
Typ baterii: CR123A (3V)
Napiecie zasilania zewnetrznego: 12-24V DC
Temperatura pracy: 0 do 40°C
Zakres pomiaru temperatury: -20 do 100°C
Max. napiecie na stykach wyjsciowych: 24V DC/ 20V AC
Wymiary ($rednica x wysoko$c¢): 72 x 28 mm

Warunki gwarancji

1. Gwarantem jakosci Urzadzenia jest FIBAR GROUP S.A. (dalej ,Producent”) z siedzibg w
Poznaniu, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznan, wpisana do rejestru przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Poznaniu, VI Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 553265, NIP 7811858097,
REGON: 301595664, kapitat zaktadowy 1 063 850 z1.

2. Producent ponosi odpowiedzialno$¢ za wadliwe dziatanie Urzadzenia wynikajace z wad
fizycznych (materiatowych badz produkcyjnych) tkwigce w Urzadzeniu w okresie:

- 24 miesigce od daty sprzedazy dla Klientow indywidualnych,

- 12 miesigcy od daty sprzedazy dla klientéw biznesowych.

3. Gwarancja obowigzuje i jest stosowana wytgcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W okresie Gwarancji, Gwarant zobowiazuje sie do bezptatnego usuniecia ujawnionych
wad poprzez dokonanie naprawy lub wymiany (wediug wylgcznego uznania Gwaranta)
wszelkich wadliwych elementéw Urzadzenia na czesci nowe lub regenerowane wolne od
wad. W przypadku niemoznosci dokonania naprawy Gwarant zastrzega sobie prawo do
wymiany Urzadzenia na nowy lub regenerowany egzemplarz wolny od wad, ktérego stan
fizyczny nie bedzie gorszy od stanu Urzadzenia bedacego wiasnoscig Klienta.

5. Jezeli w szczegolnych sytuacjach (np. brak Urzadzenia w ofercie handlowej) wymiana
Urzadzenia na ten sam typ jest niemozliwa Gwarant moze wymieni¢ Urzadzenie na inny o
najbardziej zblizonych parametrach technicznych. Takie dziatanie uwaza sig za wykonanie
obowigzkéw Gwaranta. Gwarant nie zwraca pieniedzy za zakupione Urzadzenie.

6. Posiadacz waznego dokumentu gwarancyjnego zglasza roszczenia z tytutu gwarancji za
posrednictwem  serwisu  gwarancyjnego. ~Pamigtaj: zanim dokonasz = zgoszenia
gwarancyjnego skorzystaj z naszej telefomcznej lub |nternetowej pomocy technlcznej
W wigcej niz potowie przypadkéw problem udaije sie rozwigzac zdalnie, co
pozwala unikng¢ straty czasu i kosztow z !ytu#u niepotrzebnie uruchamianej procedury

gwarancyjnej. Jesli zdalne rozwigzanie problemu nie bedzie mozliwe, Klient zostanie po-
proszony o wypetnienie formularza zgloszeniowego w celu uzyskania autoryzacii poprzez
strone www.fibaro.com. W przypadku zgloszenia 1ego otrzymaja
Panistwo potwierdzenie jego przyjecia oraz unikalny numer zgtoszenia (RMA).

7. Istnigje takze mozliwos¢ telefonicznego zgtoszenia reklamacji. W' takim przypadku
rozmowa zostanie nagrana, o czym konsultant uprzedzi Klienta przed przyjeciem
zgloszenia reklamacyjnego. Bezposrednio po dokonaniu zgloszenia konsultant
poinformuje Paristwa 0 numerze zgloszenia (tzw. numer RMA).

pogodowych; dziatania promieni stonecznych, piasku, wilgoci, wysokiej lub niskiej A
temperatury, zanieczyszczenia powietrza,

- uszkodzen spowodowanych przez r
ataku wirusa wego, badz nie
zaleceniami Producenta;

- uszkodzen wyniklych z: przepie¢ w sieci energetycznej lubli telekomunikacyjnej lub z
podigczenia do sieci energetycznej w sposob niezgodny z instrukcjg obstugi lub z powodu
przytaczenia innych produktow, ktorych podtaczanie nie jest zalecane przez Producenta.

ie, na skutek
wania zgodnie z

ie aktualizacji op

8. W przypadku dokonania go zgloszenia pr iel
Autoryzowanego Serwisu Gwarancyjnego (dalej JASG") skon!aktuje sle z Kiientem w celu
potwierdzenia mozliwosci oddania urzadzenia do serwisu.

9. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostang usunigte najdalej w ciggu 30 dni, liczac od
daty dostarczenia Urzadzenia do ASG. Okres trwania gwarancji ulega przediuzeniu o
czas, w ktérym Urzadzenie bylo do dyspozycji ASG.

10. Reklamowane Urzadzenie winno by¢ udostepnione przez Klienta wraz z kompletnym
wyposazeniem standardowym i dokumentami potwierdzajacymi jego zakup.

11. Czesci wymienione w ramach gwarancji stanowig wlasno$¢ Producenta. Wszystkie
czesci wymienione w procesie reklamacyjnym sg objete gwarancja do korica okresu
gwarancji podstawowej Urzadzenia. Okres trwania gwarancji na wymieniong cze$¢ nie
ulega przedtuzeniu.

12. Koszty transportu reklamowanego produktu beda pokrywane przez Gwaranta.
W przypadku nieuzasadnionego zgioszenia reklamacyjnego, Serwis ma prawo obcigzy¢
Klienta kosztami zwigzanymi z wyjasnieniem sprawy.

13. ASG odmawia przyjecia reklamaciji tylko w przypadku:

- stwierdzenia uzytkowania Urzadzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcjg obstugi,
- udostepnienia przez Klienta Urzadzenia niekompletnego, bez osprzetu, bez tabliczki
znamionowej,

- stwierdzenia przyczyny usterki innej niz wada materiatowa badz produkcyjna tkwigca w
Urzadzeniu,

- niewaznego dokumentu gwarancyjnego oraz braku dowodu zakupu.

14. Gwarant nie odpowiada za szkody w mieniu wyrzadzone przez wadliwe Urzadzenie.
Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za straty posrednie, uboczne, szczegdine,
wynikowe lub za straty moralne, ani za szkody, w tym takze miedzy innymi za utracone
korzysci, oszczednosci, dane, utrate pozytkow, roszczenia stron trzecich oraz wszelkie
szkody majatkowe lub osobowe wynikajace lub zwigzane z korzystaniem z niniejszego
Urzadzenia.

15. Gwarancja jakosci nie obejmuje:

- uszkodzen mechanicznych (pekniecia, zlamania, przecigcia, przetarcia, fizyczne
odksztalcenia spowodowane uderzeniem, upadkiem badz zrzuceniem na Urzadzenie
innego przedmiotu lub eksploatacjg niezgodna z przeznaczeniem Urzadzenia okreslonym
w instrukgji obstugi);

- uszkodzen wyniklych z przyczyn zewnetrznych np.: powodzi, burzy, pozaru, uderzenia
pioruna, Klgsk zywiotowych, trzgsienia ziemi, wojny, niepokojéw spolecznych, sity wyzszej,
nieprzewidzianych wypadkow, kradziezy, zalania ciecza, wycieku baterii, warunkéw

- f wywotanych praca badz sktadowaniem Urzadzenia w skrajnie niekorzystnych
warunkach tzn. duzej wilgotnosci, zapyleniu, zbyt niskiej (mréz) badz zbyt wysokiej
temperaturze otoczenia. Szczegétowe warunki, w jakich dopuszczalne jest uzytkowanie
Urzadzenia okresla instrukcja obstugi;

- uszkodzen powstalych na skutek wykorzystywania akcesoriéw niezalecanych przez
Producenta

- uszkodzenn spowodowanych wadliwg instalacjg elektryczng uzytkownika, w tym
zastosowaniem niewtasciwych bezpiecznikow;

- uszkodzen wyniklych z zaniechania przez Klienta czynnosci konserwacyjnych i
obstugowych przewidzianych w instrukcji obstugi;

- uszkodzen wyniklych ze stosowania nieoryginalnych, niewtasciwych dla danego modelu
czesci zamiennych i wyposazenia, wykonywaniem napraw i przerébek przez osoby
nieupowaznione;

- usterek powstatych wskutek kontynuowania pracy niesprawnym Urzadzeniem czy
osprzetem.

16. W zakres napraw gw: yjnych nie wchodzg okresowe konserwacje i przeglady
Urzadzenia, a w szczeg( nia, dziatania, korekta
bledéw obstugi lub programowania parametrcw orazinne czynnoscw do ktérych wykonania
powotany jest uzytkownik (Kupujacy). Gwarancja nie obejmuje naturalnego zuzycia
elementow Urzadzenia oraz innych czesci wymienionych w instrukcji uzytkowania oraz
dokumentaciji technicznej posiadajgcych okreslony czas dziatania.

17. Jesli rodzaj uszkodzenia produktu nie jest objety gwarancja, Producent zastrzega sobie
prawo usuniecia takiej usterki zgodnie z wiasnym uznaniem, dokonujgc naprawy
uszkodzonej lub zniszczonej czesci lub umozliwiajgc wejscie w posiadanie koniecznych do
naprawy lub wymiany podzespotéw.

18. Gwarancja na sprzedany towar nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
kupujacego wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowa.

Wsparcie techniczne: tel. +48 61 880 1000

Niniejszym Fibar Group S.A. o$wiadcza,
r Zze urzadzenie FIBARO Flood Sensor jest
reWAVE zgodne z zasadniczymi wymogami oraz
innymi  stosownymi  postanowieniami
PLUS dyrektywy 1999/5/EC.
www.fibaro.com

ﬁ FIBARO FLOOD SENSOR
FGFS-101

Der FIBARO Flood Sensor ist ein universeller, Z-Wave Plus
kompatibler, Flut- und Temperatursensor. Er ist so entwickelt, dass er
sowohl auf dem Boden als auch an Wanden dank seiner verlangerten
Flutsensorfiihler angebracht werden kann. Das Geréat kann sowohl mit
Batterie als auch mit Netzanschluss betrieben werden. Es verflgt tiber
eine integrierte LED-Anzeige sowie akustischen Alarm, und ist mit einem
Neigungssensor ausgestattet, der Uber jede Neigung oder Bewegung
Bericht erstattet. Die LED-Diode alarmiert bei Hochwasser und zeigt den
Betriebsmodus oder die Z-Wave-Netzwerk-Kommunikationsreichweite
an. Der FIBARO Flood Sensor ist kompatibel mit jeder Z-Wave
Steuerung und zur Unterstlitzung fiir jede Feueralarmanlage geeignet.

FIBARO Flood Sensor entspricht den folgenden EU Richtlinien:
* RoHS 2011/65/EU « EMC 2004/108/EG
« LVD 2006/95/EG * R&TTE 1999/5/EG

Eine vollstandige Bedienungsanleitung
und weitere technische Angaben finden
Sie auf unserer Webseite:

manuals.fibaro.com/de/flood-sensor

Bitte lesen Sie das Handbuch, bevor
Sie das Gerat installieren!

Inbetriebnahme des Gerates

1) Offnen Sie die Abdeckung durch Drehung gegen den
Uhrzeigersinn.

2) Entfernen Sie den Batterieblocker.

3) Platzieren den Sensor in die Nahe der Z-Wave Zentrale.
4) Bringen Sie die Z-Wave Zentrale in den Inklusionsmodus.

5) Driicken Sie dreimal schnell auf die TMP Taste im Inneren des
Gehauses.

TMP Tastenposition

6) Warten Sie bis das Gerat im System eingebunden ist.

Die erfolgreiche Inklusion wird durch die Steuerung bestatigt.

7) Schlieffen Sie die Abdeckung durch Drehung im Uhrzeigersinn.
8) Platzieren Sie den Sensor an eine Stelle, die wegen Uberflutung
gefahrdet ist. Die drei Elektroden unterhalb des Gerates sollten
gleichmaRig die Oberflache berihren.

Spezifikationen
Energieversorgung: Batterie / DC-Netzteil
Batterietyp: CR123A (3V)
Externe Versorgungsspannung: 12-24V DC
Betriebstemperatur: 0 bis 40°C
Messbarer Temperaturbereich: -20 bis 100°C
Maximalspannung an der Ausgangsklemme: 24V DC/20V AC
GroRe (Durchmesser x Hohe): 72 x 28 mm

Garantiebedingungen

1. Die Garantie wird durch FIBAR GROUP S.A. (nachstehend "Hersteller"), mit
Hauptsitz in Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznan, eingetragen im Register of the
National Court Register aufbewahrt im District Court in Poznan, VIII Economic
Department of the National Court Register, no. 553265, NIP 7811858097, REGON:
301595664, gewahrleistet.

2. Der Hersteller ist verantwortlich fiir Funktionsstérungen des Gerates, die aus
physischen Defekten (Herstellungs- oder Materialfehler) innerhalb von 12 Monaten
gewerblicher bzw. 24 Monaten privater Nutzung nach Kaufdatum resultieren.

3. Wahrend der Garantiezeit muss der Hersteller kostenfrei die Mangel beseitigen, je
nach Ermessen des Herstellers durch Reparatur defekter Bauteile oder Ersatz durch
neue / fehlerfreie regenerierte Teile. Sollte eine Reparatur nicht mdglich sein, behéit sich
der Hersteller das Recht vor, das Gerdt durch ein neues oder regeneriertes
auszutauschen. Der Zustand dieses Gerates muss frei von Mangeln sein und darf nicht
schlechter sein als das vom Kunden besessene Originalgerat.

4. In besonderen Fallen, wenn die Vorrichtung nicht durch ein Gerét des gleichen Typs
ersetzbar ist (z. B. die Vorrichtung ist nicht mehr verfiigbar), kann der Hersteller diese mit
einer anderen Vorrichtung, die &hnliche technische Parameter aufweist wie die
fehlerhafte, ersetzen.

5. Der Inhaber einer giiltigen Garantie muss einen Garantieanspruch beim
Garantieservice einreichen. Denken Sie bitte daran, vor Geltendmachung eines
Garantieanspruchs erst unseren technischen Support per Telefon oder E-Mail zu
kontaktieren. Mehr als 50% operativer Probleme kénnen aus der Ferne behoben
werden. Das spart Zeit und Geld im Vergleich zur Einleitung eines Garantieverfahrens.
Wen der Fern-Support nicht ausreicht, muss der Kunde ein Garantieantragsformular

ausfiillen (nutzen Sie unsere Website - www.fibaro.com), um eine Garantieanspruchs-
berechtigung erhalten zu konnen. Bei korrekter Vorlage des Formulars iiber den
Garantieanspruch erhalt der Kunde die Garantiebestétigung mit einer spezifischen
Nummer (Return Merchandise Authorization — RMA).

6. Der Anspruch kann auch per Telefon eingereicht werden. In diesem Fall wird der
Anruf aufgezeichnet und der Kunde von einem Berater vor Antragstellung dariber in
Kenntnis gesetzt. Nach Einreichung des Anspruchs erhalt der Kunde von dem Berater
seine personliche Garantie-Nummer (RMA-Nummer).

7. Bei korrekter Einreichung des Garantieantragsformulars nimmt ein Vertreter des
autorisierten Garantie-Service (im Folgenden als "AGS") mit dem Kunde Kontakt auf.
8. Wahrend der Garantiefrist eingereichte Mangel miissen bis 30 Tage nach Abgabe
des Gerates bei dem AGS beseitigt sein. Die Garantiezeit wird um die Dauer, wéhrend
welcher das Gerét sich bei dem AGS befindet, verlangert.

9. Ein defektes Gerat muss vom Kunden mit kompletter Serienausstattung und
Kaufbelegen zur Verfiigung gestellt werden.

10. Teile, die im Rahmen der Garantie ersetzt werden, bleiben Eigentum des
Herstellers. Die Garantie fiir alle im Garantieprozess ausgetauschten Teile entspricht
der Garantiezeit des urspriinglichen Gerates. Die Garantiezeit des ersetzten Teiles darf
nicht verldngert werden.

11. Die Kosten fiir die Zusendung des defekten Geréates sind vom Kunden zu tragen.
Fir nicht gerechtfertigte Serviceeinsatze kann der Dienstleister dem Kunden die dem
Fall zugeordneten Reise- und Verpackungskosten in Rechnung stellen.

12. AGS wird einen Beschwerdeantrag nur dann nicht akzeptieren, wenn:

- das Gerét falsch verwendet oder das Handbuch nicht beriicksichtigt wurde.

- das Gerat vom Kunden unvollstandig, ohne Zubehér oder Typenschild, bereitgestellt
wurde.

- wenn festgestellt wird, dass der Fehler aus anderen Griinden als einem Material- oder
Herstellungsfehler des Gerates verursacht wurde.

- wenn die Garantieurkunde ungiiltig ist oder es keinen Kaufbeleg gibt.

13. Der Hersteller haftet nicht fiir Sachschéden, die durch defekte Gerat verursacht
werden. Der Hersteller haftet nicht fiir indirekte, zuféllige, spezielle, Folge- oder
Strafschaden, oder fiir Schaden, u. a. entgangenem Gewinn, Einsparungen, Daten,
Verlust von Leistungen, Anspriiche Dritter und jeder Sach- oder Personenverletzungen,
die aus oder im Zusammenhang mit der Benutzung des Gerates resultieren.

14. Die Garantie gilt nicht fiir:

- Mechanische Beschédigungen (Risse, Briiche, Schnitte, Abschiirfungen, kérperliche
Deformationen durch StéRe, Herunterfallen des Gerates oder eines anderen
Gegenstands, unsachgemaRe Handhabung oder Nichtbeachten der Betriebsanleitung);
- Schaden durch Einwirkungen von auRen, z. B. Hochwasser, Sturm, Brand, Blitzschlag,
Naturkatastrophen, Erdbeben, Krieg, Unruhen, héhere Gewalt, unvorhersehbare
Unfalle, Diebstahl, Wasserschaden, Flussigkeitsleckage, austretende batteriefliissigke-
it, Wetterbedingungen, Sonnenlicht, Sand, Feuchtigkeit,

hohe oder niedrige Temperaturen, Luftverschmutzung;

- Schaden, die durch fehlerhafte Software verursacht werden, Angriff eines Computervi-
rus oder durch falsche Aktualisierung der Software, anstatt wie vom Hersteller
empfohlen; i

- Schaden, die aus Uberspannungen in der Stromversorgung und/ oder des
Telekommunikationsnetzwerks, unsachgemaRem Anschluss an das Netz, im
Gegensatz zu der Weise, wie es im Handbuch beschrieben wird, oder dem Anschluss
anderer vom Hersteller nicht empfohlener Gerate.

- Schaden, die durch den Betrieb oder Lagerung des Geréts in extrem widrigen
Bedingungen verursacht werden, d. h. hohe Feuchtigkeit, Staub, zu niedrige (Frost)
oder zu hohe Umgebungstemperatur. Ausfiihrliche zuléssige Bedingungen fir den
Betrieb der Geréte sind in der Betriebsanleitung festgelegt;

- Schaden, die durch Verwendung von Zubehér entstehen, das nicht vom Hersteller
empfohlen wird;

- Schaden, die durch fehlerhafte elektrische Installation durch den Kunden,
einschlieRlich der Verwendung falscher Sicherungen, verursacht werden;

- Schaden, die durch von dem Kunden versaumte Wartungs- und Service-Aktivitaten,
wie sie in der Bedienungsanleitung definiert sind, verursacht werden;

- Schaden, die aus der Verwendung falscher Ersatzteile oder dem Zubehtr eines
bestimmten unsachgemaBen Modells, der Reparatur und der Einflihrung von
Anderungen durch nicht autorisierte Personen entstehen;

- Mangel, die aus fehlerhafter Bedienung des Gerates oder des Zubehérs entstehen.
15. Der Bereich von Reparaturen auf Garantiebasis umfasst keine regelmaRigen
Inspektionen und Instandhaltungs-MaRnahmen sowie insbesondere spezielle
Reinigungsmalnahmen, Funktionspriifungen, Einstellungsénderungen, Fehlerkorrek-
turen und Parameter-Programmierung, die auf Bedienfehler und Manipulationen durch
den Nutzer (Kaufer) zurlickzufilhren sind. Die Garantie gilt nicht fiir natiiriche
VerschleiRerscheinungen des Gerdtes und einzelner Teile im Rahmen der in
Bedienungsanleitung und technischer Dokumentation angegebenen Lebensdauer.

16. Falls ein Defekt nicht von der Garantie erfasst wird, behélt sich der Hersteller das
Recht vor, im eigenen Ermessen Reparaturen durchzufiihren, defekte Teile zu ersetzen
oder bendtigte Teile fiir Reparatur oder Ersatz zu liefern.

17. Die Garantie darf nicht ausgeschlossen werden oder Kundenrechte einschrénken,
wenn das Produkt nicht der im Kaufvertrag stehenden Beschreibung entspricht.

Hiermit erklért Fibar Group S.A,, dass sich
f das FIBARO Flood Sensor in Ubereinstim-
GWAVE mung mit den grundlegenden Anforderungen
und den (brigen einschlagigen Bestimmun-
PLUS gen der Richtlinie 1999/5/EG befinden.
www.fibaro.com

manual version: S-v2.0



ﬁ FIBARO FLOOD SENSOR
FGFS-101

Le FIBARO Flood Sensor est un capteur universel d'inondation et
de température compatible Z-Wave Plus. Il est congu pour étre placé
au sol ou sur un mur en connectant avec des sondes de détection
d'inondation filaire. Il peut étre alimenté par batterie ou par une
alimentation a courant continu. Il dispose d’un indicateur LED intégré,
d'une alarme sonore, et il est équipé d'un capteur d'inclinaison
rapportant ses mouvements ou son inclinaison. L'indicateur LED signal
la détection d’inondation, son mode de fonctionnement ou la qualité de
communication avec le réseau Z-Wave. Le capteur d’inondation est
compatible avec n'importe quel contréleur de Z-Wave et peut étre
connecté a un systéme d'alarme.

Le FIBARO Flood Sensor est conforme aux directives
de I'UE suivantes:
* RoHS 2011/65/EU
« LVD 2006/95/CE

« EMC 2004/108/CE
« R&TTE 1999/5/CE

IEI

Pour le manuel et les spécifications
techniques, s'il vous plait, visiter notre
site Web:

manuals.fibaro.com/fr/flood-sensor

Lisez le manuel avant de tenter
d'installer I'appareil!

Installation du dispositif

1) Ouvrez le couvercle en tournant dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre.

2) Retirez la languette protégeant la batterie.

3) Mettre le capteur a proximité du contréleur principal Z-Wave.

4) Mettez le contréleur principal de Z-Wave en mode inclusion.

5) Cliquez rapidement 3 fois sur le bouton TMP situé a l'intérieur du
boitier.

Emplacement du bouton TMP

6) Attendez que I'appareil soit inclus dans le systeme.

Le succes de l'inclusion sera confirmé par le contréleur.

7) Fermez le couvercle en tournant dans le sens des aiguilles d'une
montre.

8) Placez le capteur sur un sol sujet aux inondations. Les Trois
électrodes sous le dispositif doivent étre en contact avec le sol.

Spécifications

Alimentation: batterie / adaptateur DC

Type de batterie: CR123A (3V)
Tension d'alimentation externe: 12-24V DC
Température de fonctionnement: 0a40°C
Plage de température mesurée -20 a 100°C
Tension maximale aux bornes de sortie: 24V DC/ 20V AC
Dimensions (Diamétre x Hauteur) 72 x 28 mm

Conditions de la garantie

1. La qualité du dispositif est garantie par FIBAR GROUP S.A. ("Fabricant") avec siege a
Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznan, enregistrée dans le Registre Judiciaire National dirigé
par le Tribunal de District de Poznan, Département VIII de Commerce du Registre Judiciaire
National sous le numéro: 553265, NIF 7811858097, REGON: 301595664.

2. Le Fabricant est responsable pour tout fonctionnement défectueux du dispositif résultant de
défauts physiques (du matériel ou du processus de fabrication) inhérents a ce dispositif dans
les délais de 12 mois apres la date de sa vente pour un client particulier.

3. Dans la période de la garantie, le garant s oblige a éliminer gratuitement tout défaut détecté
en réparant ou en échangeant (selon le choix exclusif du Garant) tout élément du dispositif
défectueux par un élément neuf ou réparé et sans aucun défaut. Si la réparation n'est pas
envisageable, le garant se réserve le droit d'échanger le dispositif défectueux par un
exemplaire neuf ou réparé et sans aucun défaut dont I'état physique ne serait pas pire que
celui qui est propriété du client.

4. Dans des cas particuliers (ex: indisponibilité du meme type de dispositif dans son offre
commercial) ou il s"avererait impossible changer le dispositif par un autre exemplaire du meme
type, le garant pourra le changer par un autre, dont les parametres techniques seraient les plus
proches a ceux du dispositif original. Ce typedaction sera considéré comme une réalisation
correcte des obligations du garant. Le Garant ne rembourse pas le dispositif qui lui a été
acheté.

5. Le titulaire d'un document de garantie valable peut présenter une demande au titre de la
garantie par I'intermédiaire du service de garantie. A retenir: avant de présenter une demande
au titre de la garantie, SVP, appelez notre ligne bleue technique ou consultez- -nous sur notre
site internet via I'onglet "service technique”. Dans la majorité des cas, les problemes des
utilisateurs sont résolus a distance, ce qui permet d'éviter toute perte de temps et d*encourir
des frais au titre d'une mise en marche de la procédure de garantie innécessaire. S'il n’est pas
possible résoudre votre probleme a distance nous allons vous demander de bien vouloir

remplir un formulaire de demande d'intervention pour y etre autorisé sur notre site web
www.fibaro.com . Si votre demande d'intervention est correcte vous allez recevoir un accusé
de réception et un numéro de demande unique (RMA).
6. Il existe & la ¢ de le par téléphone. Dans ce cas-la notre
entretien sera enregistré et le consultant vous en informera avant de recevoir votre demande
d'intervention. Immédiatement apres I'avoir regu, le consultant vous donnera votre numéro
unique de demande (RMA).
7. Une fois votre demande correctement regue, le représentant du fabricant de service de
garantie autorisé (appelé plus loin le "ASG") vous contactera pour fixer une date et lieu de la
visite des techniciens qui vont vérifier le fonctionnement du dispositif installé chez vous avec
votre présence.
8. Tout défaut détecté au cours de la validité de la garantie sera éliminé dans les 30 jours au
maximum, en comptant depuis la date de la mise a disposition du dispositif dans le ASG. Sa
penode de garantie sera prolongée pour le temps égal a celui de sa mise a disposition dans
I'ASG

9. Le client doit mettre a disposition le dispositif qu'il a réclamé, complet, avec ses éléments
standard et les documents corroborant son achat.
10. Les parts échangés dans le cadre de la garantie resteront propriété du fabricant. Toutes les
pieces changées dans le cadre du processus de reclamation seront garanties pour la meme
période que celle de la garantie de base du dispositif. Cette période ne sera pas prolongée.
11. Les frais des déplacements ou du transport du dispositif réclamé vers le fabricant sont a la
charge du client. Si les techniciens ont été appelés sans fondement, le fabricant pourra vous
faire assumer les frais de déplacement avec d'autres frais liés pour Ia clarification du cas.

2. L'ASG n'acceptera pas votre réclamation dans les cas suivants seulement:
- si le dispositif a été utilisé de maniere différente que celle prévue et déterminée dans le Guide
d'utilisateur,
- si le client a mis a sa disposition un dispositif incomplet, sans éléments, sans plaque
nominale,

- sil'origine du défaut est autre que celle du matériel ou de fabrication, inhérerents du dispositif,

- si le document de garantie n'est pas valable ou il manque une preuve de son achat.

13. Le garant nest pas responsable des dommages dans les biens causés par son dispositif
défectueux. Le Garant ne pourra pas etre tenu responsable pour toute perte indirecte,
collatérale, particuliere, résultante, ni pour les pertes morales, ni pour les dommages, y
compris les pertes des bénéfices, économies, données, profits, demandes de tierces
personnes et toute perte de biens personnels qui résulterait de I' utilisation de ce dispositif ou
qu'il en serait lié.

14. La garantie de la qualité n’inclue pas:

- Des défauts mécaniques (cassure, rupture, coupure, déteriorations, déformations physiques
résultat des coups, chute du dispositif lui-meme ou des objets sur le dispositif ou bien d'une
exploitation autre que celle définie dans le Guide d'utilisateur);

- Des endommagements résultant des causes et facteurs externes, par exemple: inondations,
orages, incendies, coups de foudre, accidents de la nature, tremblements de terre, guerres,
mouvements sociales, force majeure, accidents, vols, inondations par un liquide, fuites du
liquide des piles, conditions atmosphériques, action des rayons solaires, sable, humidité,

~

températures hautes et basses, pollution atmosphérique;

- Des dommages résultant des logiciels fonctionnant incorrecte ment, comme résultat d'une
attaque d'un virus ou faute d'actualisation des Ioglclels reoommandee par son fabricant;

- Des dommages résultant de: st du réseau et/ou de té ication
ou bien d'une connexion au réseau d'une autre forme que celle recommandée dans les
?ul;des d'utilisation ou pour avoir raccordé d'autres produits non recommandés par le
fabricant;

- Le fait de travailler ou maintenir le dispositif dans des conditions extremes, soit dans les
milieux tres humides, poussiéreux, températures basses (gelés) ou trop hautes. Vous allez
retrouver les conditions dans lesquelles on peut utiliser ce dispositif dans votre Guide
d utilisateur;

- Tout défaut qui ait lieu a cause de I'utilisation des accessoires autres que ceux dé:

par le fabricant;

- Résultat d'une installation électrique défectueuse de I' utilisateur, y compris quand il a utilisé
des fusibles inappropriés;

- Les défauts résultant de la non réalisation des taches de maintien et de service prévus dans
le Guide d'utilisateur;

- Les défauts causés par une utilisation des pieces d'échange non appropriées ou non
originales pour votre modele particulier; par des interventions et modifications des personnes
non autorisées;

- Les défauts causés par le fait d"avoir continué a travailler

avec le dispositif ou matériel défectueux.

15. Ne rentrent pas dans le cadre des interventions au titre de la garantie les travaux de
maintien périodiques, ni les controles du dispositif et, en particulier, nenoyage régulation,
contréle du fonctionnement, corrigé des erreurs d'utilisation ou la configuration des
parametres ainsi que toute autre activité dont le responsable est ['utilisateur (client). La
garantie n‘inclue pas I'usure naturelle des éléments du dispositif ainsi que celle des autres
pieces mentionnées dans le Guide d'utilisateur ou dans la documentation technique dont le
cycle de vie est bien déterminé.

16. Sile type de dommage du produit ne rentre pas dans le cadre de la garantie, le Fabricant
se réserve le droit d"éliminer le défaut a son gré, en réparant la piece endommagée ou détruite
ou bien en permetant I'acquisition des éléments indispensables pour la réparation ou
échange.

17. La garantie pour la marchandise vendue n’exclue pas, ne limite pas, ni suspend les droits
de l'acquéreur résultant de toute incompatibilité de cette marchandise avec ce qui a été
convenu.

Par la présente Fibar Group S.A. déclare que
f l'appareil FIBARO Flood Sensor est
eWAVE conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive
PLUS 1999/5/CE
www.fibaro.com

@ FIBARO FLOOD SENSOR
FGFS-101

FIBARO Flood Sensor es un sensor universal de inundacion y
temperatura, compatible con Z-Wave Plus. Esta disefiado para
colocarlo en el suelo, o en una pared si alargamos las sondas del
sensor de inundacion mediante cables. El dispositivo puede estar
alimentado por baterias o por VDC. Lleva incorporado un indicador
LED, una alarma acustica, y también estad equipado con un sensor
de inclinacion, que informa cuando el sensor se inclina o se mueve.
El diodo LED indica inundacién, el modo de trabajo o el alcance de
comunicacién en la red Z-Wave. El sensor de inundacion es
compatible con cualquier controlador Z-Wave y se puede conectar a
cualquier sistema de alarma.

FIBARO Flood Sensor cumple las siguientes normativas de la UE:
» RoHS 2011/65/EU - EMC 2004/108/EC
« LVD 2006/95/EC « R&TTE 1999/5/EC

Para obtener el manual completo de
instrucciones y especificaciones
técnicas, por favor visite nuestra web:

manuals.fibaro.com/es/flood-sensor

iLea el manual antes de intentar
instalar el dispositivo!

Activacion basica del dispositivo

1) Abra la carcasa haciendo girar la cubierta en sentido contrario a
las agujas del reloj.

2) Extraiga el aislante que impide el contacto de la bateria.

3) Coloque el sensor cerca del controlador Z-Wave principal.

4) Active el controlador Z-Wave principal en modo de inclusion.

5) Rapidamente, pulse tres veces el boton TMP ubicado dentro de
la carcasa.

Ubicacion del boton TMP

6) Espere a que el dispositivo sea incluido en el sistema. Una
inclusion satisfactoria sera confirmada por el controlador.

7) Cierre la cubierta haciéndola girar en sentido de las agujas del reloj.

8) Coloque el sensor en una superficie susceptible de suceder una
inundacion. Los tres electrodos debajo del dispositivo deben hacer
contacto con la superficie del suelo.

Especificaciones
Alimentacion: bateria / DC adaptador
Tipo de baterias: CR123A (3V)
Suministro de tension externo: 12-24V DC
Temperatura de trabajo: 0a40°C
Rango de la medida de temperatura: -20 a 100°C
Maximo voltaje en los terminales de salida: 24V DC/20V AC
Dimensiones (diametro x altura): 72 x 28 mm

Garantia

1. La Garantia esta cubierta por FIBAR GROUP S.A. (en adelante "Fabricante"),
ubicado en Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznan, entrado en el registro del
Registro de la Corte Nacional mantenido por la Corte del Distrito en Poznan, VIII
Departamento Econémico del Registro de la Corte Nacional, no. 553265, NIP
7811858097, REGON: 301595664.

2. El Fabricante es responsable de equipos con mal funcionamiento resultante de
defectos fisicos (de fabricacion o material) de Dispositivo durante 12 meses desde
la fecha de su compra.

3. Durante el periodo de Garantia, el Fabricante quitara cualquier defecto, libre de
cargo, mediante reparacion o restitucion (a la discrecion Unica del Fabricante)
cualquier componente defectuoso del Dispositivo con componentes nuevos o
regenerados libres de defectos. Cuando la reparacion resulte imposible, el
Fabricante se reserva el derecho de reemplazar el dispositivo con uno nuevo o
regenerado, que estara exento de cualquier defecto y su condicién no sera peor que
la del dispositivo original en posesion del Cliente.

4. En casos especiales, cuando el dispositivo no puede ser reemplazado con un
dispositivo del mismo tipo (p.ej. el dispositivo ya no esta disponible), el Fabricante
puede reemplazarlo por un dispositivo distinto que tenga unos parametros técnicos
similares al defectuoso. Dicha actividad sera considerada como cumplimento de las
obligaciones del Fabricante. El Fabricante no reembolsara el dinero pagado por el
dispositivo.

5. El poseedor de una garantia vigente debera enviar la reclamacion de garantia
mediante el servicio de garantia. Recuerde: antes de reclamar la garantia, contacte
con nuestro servicio técnico mediante teléfono o e-mail. Mas del 50% de los
problemas operativos se resuelven de forma remota, ahorrando tiempo y dinero

empleado en las iniciaciones del procedimiento de garantia. Si el soporte remoto
resultase insuficiente, el Cliente debera rellenar un formulario de reclamacion
(usando nuestra web — www.fibaro.com) para obtener una autorizacién de
reclamacion. Cuando el formulario de reclamacion de garantia se envie
correctamente, el Cliente recibira la confirmacién con un nimero Unico
(Autorizacién de Retorno de Mercancias - RMA).

6. La reclamacion también se puede enviar por teléfono. En este caso, la llamada
se graba y el Cliente sera informado sobre éste hecho por un asesor antes de
realizar la reclamacion. Inmediatamente tras realizar la reclamacion, el asesor
facilitara el nimero de reclamacion al Cliente (Nimero-RMA).

7. Cuando el formulario de reclamacion de garantia se envia correctamente, un
representante del Servicio Autorizado de Garantia (en adelante “AGS”) se pondra
en contacto con el Cliente.

8. Defectos descubiertos durante el periodo de garantia seran solucionados en un
periodo de tiempo no mayor a los 30 dias desde la fecha de entrega del dispositivo
al AGS. El periodo de garantia sera ampliado durante el plazo de tiempo durante el
cual el Dispositivo obra en poder del AGS.

9. Un dispositivo defectuoso sera entregado por el Cliente con todo el equipamiento
estandar y documentos que demuestren su compra.

10. Las piezas reemplazadas bajo la garantia son propiedad del Fabricante. La
garantia de todas las piezas reemplazadas durante el proceso de garantia
mantendra el mismo periodo de garaml'a que el dispositivo original. El periodo de
garantia de piezas reemplazadas no sera ampliado.

11. Los costes del envio del dispositivo defectuoso seran sufragados por el Cliente.
Por solicitudes de servicio injustificadas, el Servicio puede cargar al Cliente con
costes de transporte y manipulacion relacionados con el caso.

12. AGS no aceptara una reclamacion solamente cuando:

- el Dispositivo se utilizé incorrectamente o no se siguieron las instrucciones del
manual,

; ebl Dlsposmvo entregado por el Cliente esta incompleto, sin accesorios o placa del
fabricante,

- se determiné que el fallo fue debido a otra causas ajenas al material o algin
defecto de fabrica del Dispositivo

- el documento de garantia no es valido o no existe prueba de compra,

13. El Fabricante no sera responsable del dafio a la propiedad que pueda causar un
dispositivo defectuoso. El Fabricante no sera responsable de dafios indirectos,
fortuitos, especiales, consiguientes o punitivos, o de cualquier dafio, incluyendo
entre otros, pérdida de ganancias, ahorros, datos, pérdida de beneficios,
reclamaciones de terceros y cualquier dafo a propledades o dafios personales
derivados de o relacionados con el uso del Dispositivo..

14. La garantia no cubrira:

- dafos mecanicos (grietas, fracturas, cortes, abrasiones, deformaciones fisicas
causadas por impacto, caidas o dejar caer el dispositivo u otro objeto, uso

incorrecto o no consultar el manual de instrucciones);

- dafios resultantes por causas externas, p. ej.: inundaciones, tormentas, fuegos,
relampagos, desastres naturales, terremotos, guerras, disturbios c|V|Ies fuerza
mayor, accidentes imprevistos, robo dafio por agua, fuga de liquidos, vertidos de
las baterias, condiciones cllmatlcas luz del sol, arena, humedad, alta o baja
temperatura contaminacion del aire;

- dafios causados por mal funcionamiento del software, ataques de un virus
informatico, o por no actualizar el software tal como recomienda el Fabricante;

- dafios resultantes de: subidas de tensién en el suministro eléctrico y/o red de
telecomunicaciones, conexionado incorrecto a la red eléctrica de forma
incompatible con el manual de instrucciones, o por conectar otros dispositivos no
recomendados por el Fabicante.

- dafios causados por operar o almacenas el dispositivo en condiciones extremada-
mente adversas, p.ej. alta humedad, polvo, temperatura ambiente demasiado baja
(congelacion) o demasiado alta. Condiciones detalladas permisibles para operar el
Dispositivo estan detalladas en el manual de instrucciones;

- dafos causados por el uso de accesorios no recomendados por el Fabricante

- dafios causados por instalaciones eléctricas defectuosas del Cliente, incluso el
uso de fusibles defectuosos;

- dafios causados por la incapacidad del Cliente en actividades de mantenimiento y
servicio definidas en el manual de instrucciones;

- dafos resultantes del uso de piezas manipuladas o accesorios incorrectos para un
modelo dado, reparaciones e introduccion de alteraciones por personal no
autorizado;

- defectos causados al operar un Dispositivo o accesorios defectuosos.

15. El alcance de la reparacion en la garantia no incluird mantenimientos periodicos
ni inspecciones, en particular limpieza, ajustes, chequeos operacionales, correccion
de errores o programacion de parametros y otras actividades que deberian ser
realizadas por el usuario (Comprador). La garantia no cubrira el desgaste natural
del Dispositivo y sus componentes listados en el manual de instrucciones y en la
documentacion técnica tal que tales elementos tienen una vida operativa definida.

16. Si un defecto no esta cubierto por la garantia, el Fabricante se reserva el
derecho de quitar tal defecto a su entera discrecion, reparando las piezas dafiadas
o destruidas y proporcionando los componentes necesarios para su reparacion o
reemplazo.

17. Esta garantia no excluirg, limitara o suspenderé los derechos del Cliente cuando

Por medio de la presente Fibar Group S.A.
f declara que este FIBARO Flood Sensor
femw! cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables
PLUS o exigibles de la Directiva 1999/5/EC.
www.fibaro.com

FIBARO FLOOD SENSOR
FGFS-101

FIBARO Flood Sensor & un sensore universale, Z-Wave Plus
compatibile, per rilevameto allagameto e temperatura. E stato
progettato per essere collocato su un piano o su una parete con le
sonde estese con un filo collegato. Il dispositivo pud essere
alimentato a batteria o VDC. Esso & dotato di LED, allarme acustico,
ed e dotato di un sensore di inclinazione, indicando I'inclinazione o il
movimento . | segnali a diodi Led indicano: allagamento/alluvione, ed
anche la gamma di funzionamento della di rete Z-Wave. Il sensore di
inondazione & compatibile con qualsiasi controller Z-Wave e pud
essere collegato a qualsiasi sistema di allarme.

FIBARO Flood Sensor & conforme alle seguenti direttive UE:
« RoHS 2011/65/EU - EMC 2004/108/EC
« LVD 2006/95/EC « R&TTE 1999/5/EC

Per il manuale di istruzioni completo
e le specifiche tecniche si prega di
visitare il nostro sito:

manuals.fibaro.com/de/flood-sensor

Leggere il manuale prima di
installare il dispositivo!

Attivazione di base del dispositivo

1) Aprire il coperchio ruotando in senso antiorario.

2) Rimuovere il blocco batteria.

3) Posizionare il sensore nei pressi del controllore Z-Wave principale.
4) Impostare il controllore Z-Wave principale in modalita di inclusione.
5) Rapidamente, premere tre volte il pulsante TMP che si trova
all'interno del corpo sensore.

Pulsante
T™MP

Posizione pulsante TMP

6) Attendere che il dispositivo sia inserito nel sistema. il successo
dell'inclusione sara confermato dal controller.

7) Chiudere il coperchio ruotandolo in senso orario.

8) Posizionare il sensore su una superficie soggetta a inondazioni.
| Tre elettrodi sotto il dispositivo devono uniformemente toccare la
superficie.

Specifiche

Alimentazione elettrica batteria / DC adattatore

Tipo di batteria: CR123A (3V)
Tensione di alimentazione esterna: 12-24V DC
Temperatura operativa: 0a40°C
Campo di temperatura misurata: -20 a 100°C
Massima tensione ai terminali di uscita: 24V DC/20V AC
Dimensioni (diametro x altezza): 72 x 28 mm

Garanzia

1. La garanzia ¢ fornita da FIBAR GROUP SA (di seguito "Produttore"), con sede a
Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznan, iscritto nel registro della Corte Registro
Nazionale tenuto dal Tribunale distrettuale di Poznan, VIII Dipartimento di
Economia della Corte Registro Nazionale, no. 553.265, NIP 7811858097, REGON:
301.595.664.

2. Il produttore & responsabile del malfunzionamento delle apparecchiature
derivanti da difetti fisici (fabbncazmne o di materiale) del dispositivo durante 12
mesi per affari / 24 mesi per i singoli clienti dalla data di acquisto.

3. Durante il periodo di garanzia, il costruttore deve rimuovere eventuali difetti, a
titolo gratuito, riparando o sostituendo (a discrezione del Costruttore) I'elemento
difettoso del dispositivo con componenti nuovi o rigenerati che sono esenti da
difetti. Quando la riparazione risulta impossibile, il produttore si riserva il diritto di
sostituire il dispositivo con uno nuovo o rigenerato, che & esente da difetti e la sua
condizione non & peggiorativa del dispositivo originale di proprieta del Cliente.

4. In casi particolari, quando il dispositivo non pud essere sostituito con il dispositivo
dello stesso tipo (ad esempio, il dispositivo non & pit disponibile), il costruttore pud
sostituire con un altro dispositivo avente parametri tecnici simili a quello difettoso.
Tale attivita & considerata come adempimento degli obblighi del produttore. Il
costruttore non rimborsera denaro pagato per il dispositivo.

5. |l titolare di una garanzia valida e’ tenuto a presentare domanda di garanzia
attraverso il servizio di garanzia. Ricorda: prima di inviare un diritto di garanzia,
contattare il nostro supporto tecnico tramite telefono o e-mail. Piu del 50% dei
problemi operativi sono risolti in remoto, risparmiando tempo e denaro speso per

l'avvio della procedura di garanzia. Se il supporto a distanza & insufficiente, il
Cliente dovra compilare il modulo di richiesta di garanzia (con il nostro sito web -
www.fibaro.com) al fine di ottenere I'autorizzazione richiesta. Quando il modulo di
richiesta di garanzia & presentata in modo corretto, il cliente ricevera la conferma
del reclamo con un numero univoco (Return Merchandise Authorization -RMA).

6. La domanda pud essere presentata anche per telefono. In questo caso, la
chiamata viene registrata e il Cliente & informato su cio’ da un consulente prima di
presentare la richiesta. Subito dopo aver presentato il reclamo, il consulente deve
fornire al Cliente il numero di richiesta (numero RMA).

7. Quando il modulo di richiesta di garanzia & presentata in modo corretto, un
rappresentante della garanzia Assistenza Autorizzato (di seguito come "AGS")
sara’ in contatto con il Cliente.

8. | difetti rivelati entro il periodo di garanzia devono essere rimossi entro e non oltre
30 giorni dalla data della consegna del dispositivo di AGS. Il periodo di garanzia &
prorogato per il tempo in cui il dispositivo & stato mantenuto da AGS.

9. Un dispositivo guasto deve essere fornito dal cliente, con equipaggiamento di
serie completa e della documentazione comprovante |'acquisto.

10. | componenti sostituiti in garanzia sono di proprieta del produttore. La garanzia
per tutti i pezzi sostituiti nel processo di garanzia & pari al periodo di garanzia del
dispositivo originale. Il periodo di garanzia della parte sostituita, non pu6 essere
prorogato.

11. | Costi della consegna I'apparecchio difettoso sono a carico del Cliente. Per le
chiamate di servizio ingiustificate, il Servizio potra addebitare al Cliente le spese di
viaggio e costi di gestione relativi al caso.

12. AGS non accettera un reclamo nel caso che:

- Il dispositivo & stato abusato o il manuale non ¢ stato osservato,

- Il dispositivo & stato fornito dal Cliente incompleta, senza accessori o targhetta,

- E stato stabilito che il guasto & stato causato da altri motivi che un materiale o di
fabbricazione difetto del dispositivo

- Il documento di garanzia non & valido o non vi & alcuna prova di acquisto,

13. Il produttore non sara responsabile per danni a cose causati da dispositivo
difettoso. Il produttore non sara responsabile per danni indiretti, incidentali, speciali,
consequenziali o punitivi, o per qualsiasi danno, compresi, tra l'altro, la perdita di
profitti, di risparmio, di dati, perdita di benefici, rivendicazioni di terzi ed eventuali
danni di proprieta o personali lesioni derivanti o relativi all'uso del dispositivo.

14. La garanzia non copre:

- Danni meccanici (crepe, fratture, tagli, abrasioni, deformazioni fisiche causate da
urti, caduta o cadere il dispositivo o un altro oggetto, uso improprio o non osservare
il manuale d'uso);

- Danni derivanti da cause esterne, ad esempio: inondazioni, tempeste, incendi,

fulmini, disastri naturali, terremoti, guerre, disordini civili, cause di forza maggiore,
incidenti imprevisti, furti, danni d'acqua, perdita di liquido, fuoriuscita della batteria,
le condizioni atmosferiche, la luce del sole, sabbia , umidita, alte o basse
temperature, inquinamento atmosferico;

- Danni causati da malfunzionamenti software, I'attacco di un virus informatico, o
per mancato aggiornamento del software come raccomandato dal Costruttore;

- Danni derivanti da: picchi di alimentazione e / o della rete di telecomunicazioni,
collegamento improprio alla rete in modo incompatibile con il manuale operativo o
da collegamento di altri dispositivi non consigliati dal produttore.

- Danni causati da utilizzare o conservare il dispositivo in condizioni estremamente
avverse, cioé elevata umidita, polvere, troppo basso (congelamento) o temperatura
ambiente troppo elevata. Dettagliato condizioni ammissibili per il funzionamento del
dispositivo sono definite nel manuale operativo;

- Danni causati dall'utilizzo di accessori non consigliati dal produttore

- Danni causati da errata installazione elettrica del Cliente, compreso I'impiego di
fusibili non corretti;

- | danni causati da mancata attivita’ di manutenzione del cliente e di servizi definiti
nel manuale d'uso;

- Danni derivanti dall'uso di ricambi o accessori impropri per un dato modello,
riparazione e l'introduzione di modifiche da parte di persone non autorizzate;

- Difetti causati da funzionamento del dispositivo difettoso o accessori.

15. Il campo di applicazione garanzia le riparazioni non comprende manutenzione
e le ispezioni periodiche, in particolare la pulizia, le regolazioni, controlli operativi,
la correzione di errori o programmazione dei parametri e le altre attivita che devono
essere eseguite dall'utente (compratore). La garanzia non copre naturale usura del
dispositivo e dei suoi componenti elencati nel manuale d'uso e nella documentazio-
ne tecnica in quanto tali elementi hanno una vita operativa definita.

16. Se un difetto non & coperto dalla garanzia, il produttore si riserva il diritto di
rimuovere tale difetto a sua esclusiva discrezione, di riparare le parti danneggiate o
distrutte o fornendo i componenti necessari per la riparazione o la sostituzione.
17. Questa garanzia non esclude, limita o sospende i diritti del cliente quando il
prodotto fornito & incompatibile con il contratto di acquisto.

Con la presente Fibar Group S.A. dichiara
f che questo dispositvo FIBARO Flood
eWAVE Sensor & conforme ai requisiti essenziali ed
alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla
PLUS direttiva 1999/5/EC.
www.fibaro.com

manual version: S-v2.0
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FIBARO FLOOD SENSOR
FGFS-101

FIBARO Flood Sensor is een universele , Z-Wave Plus
compatibele, overstroming en temperatuursensor die op een vioer
geplaatst of met gebruik van optionele sensor probes aan de wand
gemonteerd kan worden. Het apparaat werkt op batterijspanning
(met bijgesloten batterij levensduur ong. 2 jaar) of via een optionele
12/24 V spanningbron. De sensor heeft een ingebouwde LED-indica-
tor, akoestisch alarm en is uitgerust met een tilt sensor die een
directe rapportage of alarm geeft bij beweging of optillen van de
sensor. De LED indicator geeft een visueel signaal bij detectie van
water, bedrijf status of het Z-Wave netwerk communicatie bereik. De
FIBARO Flood SensorFlood Sensor is compatible met elke Z-Wave
controller en kan aangesloten worden op elke alarm systeem.

FIBARO Flood Sensor is conform de volgende EU-richtlijnen:
* RoHS 2011/65/EU « EMC 2004/108/EG
« LVD 2006/95/EG * R&TTE 1999/5/EG

De volledige handleiding en technische
specificaties vindt u op onze website:

manuals.fibaro.com/nl/flood-sensor

Lees de handleiding voordat u overgaat

Basis activering van het apparaat
1) Open de behuizing door de deksel tegen de klok in te draaien.
2) Verwijder de batterij blokker.
3) Plaats de sensor dichtbij de hoofd Z-Wave controller.
4) Plaats de hoofd Z-Wave controller in inclusie modus.
5) Druk snel driemaal op de TMP knop binnenin de behuizing.

TMP
knop

TMP knop locatie

6) Wacht totdat het apparaat is opgenomen in het systeem. Een
succesvolle opname zal worden bevestigd door de controller.

7) Sluit de behuizing door de deksel tegen de klok in te draaien.

8) Plaats de sensor op een oppervakte waar wateroverlast gedetec-
teerd moet worden. De drie elektrodes aan de onderzijde moeten
deze oppervlakte raken.

Specificaties
Voedingsbron: batterij / DC adapter
Batterij type: CR123A (3V)
Externe spanningsverzorging: 12-24V DC
Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40°C
Meetbaar temperatuur bereik: -20 tot 100°C
Maximum voltage op terminals: 24V DC/20V AC
Afmetingen (diameter x hoogte): 72 x 28 mm

Garantievoorwaarden

1. De Garantie wordt gegeven door FIBAR GROUP S.A. (hierna genoemd
“Fabrikant"), gevestigd in Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznan, geregistreerd in
het register van: the National Court Register kept by the District Court in Poznan,
VIII Economic Department of the National Court Register, no. 553265, NIP
7811858097, REGON: 301595664.
2. De Fabrikant is verantwoordelijk voor defecten aan de apparatuur als gevolg
van fysieke gebreken (productie of materiaal) van het apparaat gedurende, 24
maanden (bedrijven 12 maanden), vanaf de datum van aankoop.
3. Gedurende de Garantieperiode zal de Fabrikant, eventuele gebreken, kosteloos
repareren, door reparatie of vervanging van (naar goeddunken van de Fabrikant)
alle defecte onderdelen van het apparaat met nieuwe of geregenereerde
componenten die vrij van gebreken zijn. Wanneer het repareren onmogelijk is,
behoudt de fabrikant zich het recht voor het apparaat te vervangen door een nieuw
of geregenereerd exemplaar welke vrij zal zijn van gebreken en haar toestand niet
erger is dan het oorspronkelijke apparaat welke door klant is ingeleverd.
4. In bijzondere gevallen, wanneer het apparaat niet kan worden vervangen door
een toestel van hetzelfde type (bijvoorbeeld als het apparaat niet meer beschikba-
ar is in het commerciéle aanbod), zal de Fabrikant het toestel vervangen voor een
gelijkwaardig exemplaar, dergelijke activiteiten worden geacht als voldoende
gakolming van de verplichtingen, Fabrikant is niet gehouden om geld terug te
etalen.
5. De houder van een geldige garantie heeft een garantie vordering door middel
van de garantie service. Vergeet niet voordat u een garantie claim indient contact
op te nemen met onze technische support via telefoon of e-mail. Meer dan 50%

van de operationele problemen worden op afstand opgelost. Als ondersteuning op
afstand onvoldoende is, zal de klant de garantieclaim in moeten dienen (via de
website — www.fibaro.com). Wanneer de garantieclaim correct is ingediend zal de
klant een bevestiging met een uniek nummer ontvangen (Return Merchandise
Authorisation RMA).

6. De garantieclaim kan tevens telefonisch worden ingediend. In dit geval wordt
het gesprek opgenomen en de klant zal worden geinformeerd door een
consultant, onmiddellijk na het indienen van de claim zal de consultant de klant
een claim nummer verstrekken (RMA nummer).

7. Wanneer het garantie claim formulier correct is ingediend zal een vertegenwo-
ordiger van de klantenservice (hierna te noemen AGS) contact opnemen met de
klant.

8. Gebreken onthuld binnen de garantietermijn worden verwijderd uiterlijk 30
dagen na de datum van het leveren van het apparaat aan AGS. De garantieperio-
de wordt verlengd met de tijd waarin het apparaat werd gehouden door AGS.

9. Het defecte apparaat wordt verstrekt door de klant met complete
standaarduitrusting en documenten waaruit de aankoop blijkt.

10. Onderdelen vervangen onder garantie zijn het eigendom van de Fabrikant. De
garantie voor alle onderdelen vervangen in het garantie proces is gelijk aan de
garantieperiode van het oorspronkelijke apparaat. De garantietermijn van het
vervangen onderdeel wordt niet verlengd.

11. Kosten voor het aanleveren van het defecte apparaat worden gedragen door

de klant. Voor onrechtvaardige service calls, kan de dienst kosten doorberekenen.

12. AGS zal een klacht niet accepteren indien:

- het apparaat werd misbruikt of de handleiding niet in acht is genomen.

- het apparaat onvolledig zonder toebehoren of naamplaat werd geleverd.

- werd vastgesteld dat de storing werd veroorzaakt door andere redenen dan een
materiaal of fabricagefout van het materiaal.

- het garantie document niet geldig is of er geen aankoopbewijs beschikbaar is.
13. De Fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan eigendom veroorzaakt door
defecte apparatuur. De Fabrikant is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele,
speciale, gevolgschade of punitieve schade of voor enige schade, met inbegrip
van onder meer het verlies van winsten, besparingen, gegevens, verlies van
voordelen, aanspraken van derden en eventuele schade of persoonlijke
verwondingen die voorvloeien uit of in verband met het gebruik van het apparaat.
14. De garantie dekt niet:

- mechanische beschadigingen (scheuren, breuken, fysieke vervor- mingen en
overige beschadigingen veroorzaakt door stoten, vallen of laten vallen van het
apparaat of een ander object, oneigenlijk gebruik of het niet opvolgen van de
gebruikshandleiding);

- schade als gevolg van externe oorzaken, bijvoorbeeld : overstroming, storm,
brand, blikseminslag, natuurrampen, aardbevingen, oorlog, onlusten, overmacht,
onvoorziene ongevallen, diefstal, waterschade, lekkage, batterij lekkage,

weersomstandigheden, zonlicht, zand, vocht, hoge of lage temperaturen,
luchtvervuiling;

- schade veroorzaakt door slecht functionerende software, aanval van een
computervirus, of door het niet naleven van de software zoals aanbevolen door de
Fabrikant;

- schade als gevolg van: pieken in het stroomnet of telecomnetwerk foutief
aansluiten op het net op een wijze die onverenigbaar is met de handleiding of het
aansluiten op andere apparaten welke niet aanbevolen zijn door de Fabrikant.

- schade veroorzaakt door de werking of opslag onder extreme condities zoals
hoge luchtvochtigheid, stof, te lage of te hoge omgevingstemperatuur. Gedetaille-
erde toegestane voorwaarden zijn gedefinieerd in de handleiding;

- schade veroorzaakt door gebruik van accessoires welke niet zijn geadviseerd
door de Fabrikant.

- schade veroorzaakt door foutieve elektrische aansluiting door de klant inclusief
het gebruik van verkeerde zekeringen;

- schade veroorzaakt door onachtzaamheid van de klant of het negeren van
service en onderhoud zoals beschreven in de handleiding;

- schade veroorzaakt door het gebruik van imitatie onderdelen of accessoires,
reparatie of modificaties uitgevoerd door ongeautoriseerde personen;

- schade veroorzaakt door het gebruik van defecte apparaten of accessoires.

15. De omvang van de garantie reparaties omvat niet, periodiek onderhoud en
inspecties, met name reiniging, aanpassingen, operationele controle, correctie
van fouten of parameter instellingen en andere activiteiten die moeten worden
uitgevoerd door de gebruiker (koper). De garantie dekt niet de normale gebruik
slijtage van het apparaat en de onderdelen zoals vermeld in de gebruiksaanwij-
zing en de technische documentatie.

16. Als een defect niet wordt gedekt door de garantie, behoudt de Fabrikant zich
het recht voor om een dergelijk defect naar eigen goeddunken te verwijderen, het
herstellen van de beschadigde of vernielde onderdelen of het verstrekken van
componenten die nodig zijn voor reparatie of vervanging.

17. Deze garantie geeft geen uitsluiting of beperking in de klant zijn rechten
wanneer het verstrekte product in strijd is met de koopovereenkomst.

Hierbij verklaart Fibar Group S.A. dat het
toestel FIBARO Flood Sensor in overeen-
stemming is met de essentiéle eisen en de
andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

fewnv:

PLUS

www.fibaro.com

tot installatie van het apparaat!
@ FIBARO FLOOD SENSOR
FGFS-101

FIBARO Flood Sensor &r en universel, Z-Wave Plus
kompatibel, dversvamnings- och temperatursensor. Den ar utformad
for att placeras pa ett golv eller pa en vagg med hjalp av foérlangnin-
gskabel med “sensor probes”. Enheten kan vara batteri- eller VDC
driven. Den har inbyggd LED-indikator, akustiskt larm, och ar
utrustad med en tilt-sensor, som rapporterar rorelse eller forflyttning
av den. LED-diod signalerar dversvamning, driftlage eller Z-Wave
natverkskommunikation. FIBARO Flood SensorFlood Sensor &r
kompatibel med alla Z-Wave controllers och kan anslutas till alla
larmsystem.

FIBARO Flood Sensor ar kompatibel med féljande EU-direktiv:
« RoHS 2011/65/EU « EMC 2004/108/EG
« LVD 2006/95/EG « R&TTE 1999/5/EG
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For fullstandig bruksanvisning och
tekniska specifikationer, besok var
hemsida:

manuals.fibaro.com/se/flood-sensor
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Las bruksanvisningen innan du
forsoker installera enheten!

Aktivering av anordningen

1) Oppna locket genom att vrida det moturs.

2) Ta bort batterilappen.

3) Placera sensorn i narheten av Z-Wave controllern.
4) Satt Z-Wave controllern i inkluderingslage.

5) Snabbt, trippelklicka pa TMP-knappen inuti sensorn.

TMP-knapp plats

6) Espere a que el dispositivo sea incluido en el sistema. Una
inclusion satisfactoria sera confirmada por el controlador.

7) Cierre la cubierta haciéndola girar en sentido de las agujas del
reloj.

8) Coloque el sensor en una superficie susceptible de suceder una
inundacion. Los tres electrodos debajo del dispositivo deben hacer
contacto con la superficie del suelo.

Specifikationer
Stromforsorjning: batteri / DC adapter
Batterityp: CR123A (3V)
Extern spanningsmatning: 12-24V DC
Drifttemperatur: 0 till 40 °C
Uppmétt temperaturomrade: -20 till 100 °C
Hogsta spanningen vid utgangsanslutningar: 24V DC/20V AC
Matt (diameter x hojd): 72 x 28 mm

Garanti

1. Garanti tillhandahalls av FIBAR GROUP SA (nedan kallat "Tillverkare"), med
sate i Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznan, inford i den av den nationella
domstolens register som fors av tingsratten i Poznan, VIII ekonomiska avdelningen
av Hogsta nationella domstolsregistret, nej. 553.265, NIP 7811858097, REGON:
301.595.664.

2. Tillverkaren ar ansvarig for utrustning fel till foljd av fysiska defekter (tillverknings-
eller materiella) hos anordningen under 12 manader for foretag / 24 manader for
enskilda kunder fran dagen for kopet.

3. Under perioden garantin ska tillverkaren ta bort eventuella defekter,
kostnadsfritt, genom att reparera eller byta ut (efter eget gottfinnande Manufactu-
rer) defekta komponenter i enheten med nya eller regenere komponenter som ar
fria fran defekter. N&r reparationen visar sig omdjligt, forbehaller sig tillverkaren
ratten att ersatta enheten med en ny eller regener en, som ska vara fri fran defekter
och dess tillstand far inte vara samre @n den ursprungliga enheten som &gs av
kunden.

4. | sarskilda fall, nér enheten inte kan ersattas med anordningen av samma typ
(t.ex. enheten &r inte Iangre tillganglig), far tillverkaren ersatta den med en annan
enhet med tekniska parametrar som liknar den felaktiga en. Sadan verksamhet
skall anses uppfylla de skyldigheter som tillverkaren. Tillverkaren skall inte
aterbetala pengar som betalats for enheten.

5. Innehavaren av ett giltigt garanti ska lamna en garantiansprak genom
garantiservice. Kom ihag: innan du skickar ett garantiansprak, kontakta var
tekniska support via telefon eller e-post. Mer &n 50% av det operativa problem

|6sas pa distans, vilket sparar tid och pengar spenderas for att garantiférfarandet.
Om fjarrsupport &r otillracklig, skall Kunden fyller garantiansékningsformularet
(med hjalp av var hemsida - www.fibaro.com) for att fa krav tillstand. Nar
garantiansokningsformularet korrekt in, ska kunden fa pastaendet bekraftelse med
ett unikt nummer (Return Merchandise Authorization -RMA).

6. Pastaendet kan ocksa lamnas per telefon. | detta fall ar anropet registreras och
Kunden skall informeras om det av en konsult innan du skickar ansékan.
Omedelbart efter att ha lamnat fordran, skall konsulten forse kunden med
kravnummer (RMA-nummer).

7. Nar garantiansokningsformuléret korrekt in, skall en foretradare for den
auktoriserade garantiService (hadanefter "AGS") kontakta kunden.

8. Fel avslojas inom garantiperioden skall avlagsnas senast 30 dagar fran dagen
for att leverera enheten till AGS. Garantitiden skall forlangas med den tid under
vilken enhet holls av AGS.

9. En felaktig enhet skall tillhandahallas av kunden med kompletta standardutrust-
ning och handlingar som styrker képet.

10. Delar som byts ut under garantin tillhér tillverkaren. Garantin for alla delar som
byts ut i garantiprocessen skall vara lika med den period av den ursprungliga
enheten garantin. Perioden for den ersatta delen garantin far inte forlangas.

11. kostnader for att leverera den felaktiga enheten skall béras av kunden. Fér
omotiverade servicesamtal, kan Tjansten debitera kunden med resekostnader och
hanteringskostnader i samband med fallet.

12. AGS far inte acceptera ett klagomal havdar endast nar:

- Enheten var missbrukas eller handboken observerades inte,

- Enheten tillhandahdlls av kunden ofullstandig, utan tillbehor eller namnskylt,

- Det kor jes att felet o av andra skal &n ett materialfel eller ett
fabrikationsfel pa Device

- Garantidokumentet inte &r giltig eller om det finns nagra bevis for inkop,

13. Tillverkaren skall inte hallas ansvarig for skador pa egendom som orsakats av
defekt enhet. Tillverkaren ska inte hallas ansvarig for indirekta, tillfalliga, sarskilda,
folidskador eller straffskador, eller skador, inklusive, bland annat, forlust av vinst,
besparingar, data, forlust av formaner, krav fran tredje part och eventuella skador
pa egendom eller personliga skador till foljd av eller relaterade till anvandandet av
enheten.

14. Garantin ska inte omfatta:

- Mekaniska skador (sprickor, sprickor, skérsar, skrubbsar, fysiska deformationer
orsakade av stotar, faller eller tappa enheten eller andra foremal, felaktig
anvéndning eller inte observera bruksanvisningen);

- Skador som orsakats av yttre orsaker, t.ex.. Oversvamning, storm, brand,
blixtnedslag, naturkatastrofer, jordbavningar, krig, civila oroligheter, force majeure,

oférutsedda olyckor, stold, vattenskador, vatskeléckage, batteri spill, vaderforhal-
landen, solljus, sand , fukt, hog eller lag temperatur, luftféroreningar;

- Skador som orsakats av felaktig programvara, attack av ett datorvirus, eller av
underlatenhet att uppdatera programvaran som rekommenderas av tillverkaren;

- Skada till foljd av: 6kningar strémforsorjning och / eller telekommunikationsnat,
felaktig anslutning till natet pa ett satt som &r oférenligt med bruksanvisningen, eller
ansluter andra enheter som inte rekommenderas av illverkaren.

- Skador som orsakats av drifts eller lagra enheten i extremt svara forhallanden, det
vill sdga hog luftfuktighet, damm, for lag (frysning) eller for hog omgivningstempe-
ratur. Detaljerad tillatna villkor for att driva enheten definieras i bruksanvisningen;
- Skador som orsakats av anvandning av tillbehor som inte rekommenderas av
tillverkaren

- Skador som orsakats av felaktig elektrisk installation av kunden, bland annat
felaktiga sakringar anvands;

- Skador som orsakats av Kundens underlatenhet att tillhandahalla underhall och
service verksamhet som definieras i bruksanvisningen;

- Skador som orsakats av anvandning av falska reservdelar eller tillbehor felaktiga
for viss modell, reparation och inféra andringar av obehériga personer,

- Fel som orsakats av drift felaktig enhet eller tillbehor.

15. Omfattningen av garantireparationer far inte omfatta periodiskt underhall och
kontroller, sarskilt rengoring, justeringar, operativa kontroller, korrigering av fel eller
parameterprogrammering och andra aktiviteter som ska utforas av anvandaren
(k6paren). Garantin omfattar inte normalt slitage av enheten och dess komponen-
ter som anges i bruksanvisningen och teknisk dokumentation som sadana element
har en definierad livslangd.

16. Om en defekt inte tacks av garantin, férbehaller sig tillverkaren ratten att ta bort
sadant fel efter eget gottfinnande, reparera skadade eller forstorda delar eller
tillhandahalla komponenter som krévs for reparation eller utbyte.

17. Denna garanti ska inte utesluta, begransa eller tillfalligt upphdva Kunden
rattigheter nar den medfoljande produkten ar oforenligt med kopeavtalet.

Harmed intygar Fibar Group S.A. att denna
FIBARO Flood Sensor star i dverensstam-

fewnw melse med de vasentliga egenskapskrav
och Ovriga relevanta bestdmmelser som

PLUS framgar av direktiv 1999/5/EG.
www.fibaro.com
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COBMECTVMbIM C npoTtokornom Z-Wave Plus aatunkom 3atonnenus v
TemnepaTypbl. OH CKOHCTPYVMPOBaH ANsi ero pasMelleHust Ha nomy
VMM Ha CTeHe C 3NeKTpodamu, BbIBOAUMBLIMU COEOUHUTENbHBIM
kabenem. YcCTpo#cTBO MOXeT mnuTaTbcs OT 6Gatapeu wunu oT
UCTOYHMKA MUTaHUA MOCTOSIHHOTO Toka. VIMeeT BCTPOEHHbIN
CBETOAVOAHbIN WHAMKATOP U 3BYKOBYIO CUrHaNM3auuio M OCHaLLeH
[aT4MKOM HaKMoHa, NpedynpexpalouM O HakIioHe MMM O ero
nepemetleHny. CBeToamoa NoAaeT curHarbi o 3atonneHum, pabovem
pexumMe Unu ananasoHe nepeaadv AaHHblx no cetn Z-Wave. [Jatuvk
3aToMnmneHnsi COBMECTUM C MiobbiM Z-Wave KOHTPOMNepoM U MOXET
6bITb NOACOEANHEH K N0GOI CMCTEME cUrHanuaaumm.

FIBARO Flood Sensor cooTBeTcTBYeT crieayolmm avpektueam EC:
* RoHS 2011/65/EU « EMC 2004/108/EC
« LVD 2006/95/EC * R&TTE 1999/5/EC

[ns nonydyeHust MHdoOpMauuM O MOMHOM
pykoBoacTBe no aKkcnnyarauum "
TEXHUYECKMM  YCMOBWSIM,  MoxarnyiicTa,
noceTuTte Hawl Be6-canT:
manuals.fibaro.com/ru/flood-sensor

Mepen MONbITKOW YCTAHOBUTL YCTPOWCTBO
NpoYMTaiiTe PYKOBOACTBO N0 JKCnsyaTaumm!

3) MomecTute faTymk psifioM ¢ OCHOBHbIM Z-\Wave KOHTpOornepom.
4) YcTaHoBUTE OCHOBHOW Z-Wave KOHTponnep B pexum
pobaBneHns yCTpoicTB.

5) BbIcTpo caenaiTe TPOWHOM LLEenyok no kHonke TMP,
pacronoXXeHHoN BHyTpY Kopryca.

Pacnonoxexue kHonku TMP

6) MopoxanTe, Noka yCTPOMCTBO HE BKMIOYUTCSA B CUCTEMY.
YcnelHoe BkntoYeHne 6yaeT NoATBEPXKAEHO KOHTPOMNEPOM.
7) 3akponTe KpbILLKY, NOBEPHYB €€ MO YacoBOW CTPeriKe.

8) MomecTuTe JaTymk Ha NOBEPXHOCTU, MOABEPXKEHHOW
3aTonnexunto. Tpu anekTpoaa noj yCTPONCTBOM AOIMKHbI
paBHOMEpPHO KacaTbCsl MOBEPXHOCTU.

BHeluHee HanpskeHne nuTaHus: 12-24 B HanpshKeHUs! MOCTOSIHHOMO
Pa6ouas Temnepatypa: ot 0 fo 40°C
[lnanasoH n3mepsieMbIx Temnepartyp: o1 -20 go 100°C
MakcumanbHoe HanpskeHne 24 B HanpsikeHWst NOCTOSIHHOTO TOKa
Ha BbIXOAHbIX KNemMmax: 20 B HanpspkeHns nepemMeHHoro Toka
[abapuThbl (AMaMeTp X BbicOTa): 72 x 28 mm

FapaHTusa

1. MapaHtus npepoctaensetcs komnaveri FIBAR GROUP S.A. (MMeHyemoit B AanbHeiilem
«Ipou3BoawTenbY), pacrionoxeHoi B r. MosHars no aapecy yn. Jlothuda 1, 60-421, MosHakb,
BITTIOHEHHOI B PETVCT HaLWOHANIbHOMO CyReGHOTO PeecTpa, KOTOpLIN XpaHHTCH B OKpyXHOM cyne
B I'IoaHan B VIII OkoHomuyeckoM AenapTamenTe HauvoHanbHoro cyfebHoro peectpa 3a Ne
265; IMOHHbIIi  HOMEp bluka: 7811858097; HauvoHanbHbIi
O(bMLlMaanb\M peecTp cyBGbekToB HapoaHoro xossiictea: 301595664.
2. TIpoM3BOMTENL SBMSIETCS OTBETCTBEHHLIM 33 HEMCDABHOCTb OGOPY/OBaHNS, CBA3AHHYIO C
u3MdeCKUMM HeaoCTaTkaM1 (MPOK3BOACTBEHHBIMK [ethekTaMu Unu AedbekTamn Matepuana)
YeTpoiicTsa, B TedeHre 12 MecsLeB Ans G13HEC-KMEHTOB / 24 MecsLeB Ans MHANBUAYanbHBIX
KIMEHTOB C MOMEHTA €70 NPUOGPETEHIS.
3. B TeveHve rapaHTuitHoro nepvoaa Bpemerm MponasoauTens GecrinatHo yc'rpaH;leT Kakue-nubo

6. MpeTeHanst MoxeT GbiTb NMpembsBrieHa Tawke no TenedoHy. B Takom cnyyae pasroBop

PeromeHzam TMpou3soauTens;

3aMNMCLIBAETCH, 1 KOHCY) [IOMKEH NPOVH

MM npeTeH3nm. HemepaneHHo rocne npe

Knuetty Homep npetetanm (RMA-Homep).

7. Ecom  chopma I’apaHTMMHOM npeTeHann  np:

'YrIOMHOMOYEHHOI CIIyXObI rap: 0 y
CBA3bIBAETCS C KiMeHToM.

8. HevicrpaBHOCTY, 0GHapykeHHbIE B TeueHUe rapaHTUiiHOTO Nepvofia, AOIKHbI YCTPaHATLCA He
noaaHee, Yem yepe3 30 AHeil ¢ MoMeHTa ocTaskv Yetpoiictea B YCIO. apaHTuitHbii nepuon
NPOANEBAETCS HA BPEMS, B TEYEHIE KOTOPOro ycrpowc‘rso XpaHunock B YCIO.

«YCrO»)

06 aTom KnueHta go cKaykamm B anex nunn i cetu,

TPETEH3NH, KOHCY, T 17ET p K cet H no
vnm no- ApYruX iCTB, He 1 )

MpaBueHo, T 3Kel i v Yerpoit B up iAHO

Heﬁnaronpmmmx YCrIOBUSIX, T.€. NP BbICOKO BNI&XHOCTW, B MbinA, NP CIMILKOM HU3KO/A
(3amMopaXviBaHvie) UNM CIULIKOM BbICOKO/i TeMmmepaType OKpyXaloLLeit cpeqb\ ﬂOﬂpOﬁHble
JONYCTUMbIE  YCIIOBUSI [N1sl BKCTIyaTaLun Y
akennyarauym;

q TOBPEX[IEHVIS, BbI3BAHHBIE UCTIONL30BAHIEM aKCECCYapoB, KOTOPbIE HE Bbifiit PEKOMEH[I0BaHS!

9. POIICTB [IOMKHO B KOMMNekTe co

HIEM 1 [1OKY| , 0 ero - X IM KnuekTa, - Bioiiovast
10. KOMIOHEHTHI, 3aeHeHHbie no rapaHT, SBNAKTCA to T uero) i
TapaHTVisi Ha BCE KOMMOHEHTI, 3aMeHeHHbIE B POLIECCE FapaHTIN, PaBHOCKIIEHA - s, HOCTbIO KiMeHTa 0BecriednTs PeMOHT U TeXHUYeckoe
NIepHO/ly OPATUHATIBHOTO YCTPOi#- CTBA. TapaHTUIHbIA MEPUOR 3AMEHEHHBIX KOMTIOHEHTOB He , Kak 70 O

npo/yIeBaeTCs.

B
- enor: NOAAENbHBIX

11. KnueHT nokpbIBaeT pacxofbl Mo AoCTaBke 3a Hble

Bb1308b1 C1yOb! 0GCAYKMBaHMA, OHa MOXET B3bickaTb C KnieHTa nyTeBbie pacxodbl v pacxofbl

Ha 0BCryXMBaHUe, OTHOCALLYIECS K TaKOMY CTIyualo.

12. YCTO He npuHMMaeT 3asiBrieHme ¢ NpeTeH3nei TombKo B Cryyae, ecri:

- YCTPOVICTBO UCTIOML30BAINIOCh HEHAZNENALLIM 0BPA3OM, Wi He CoBMIofarnoch PYKOBOACTEO N0

aKennyarauum;

- Knuet npepocrasun YCTpoiicTBo HeykoMIIiekToBaHHbiM, 63 akceccyapos unv Tabnuukn ¢
apax i’

ZAecheKTel, MPOM3BOAA PEMOHT W 3ameHy (1o 1)
KaKInMBO | IEeKTHEIX  KOMMOHEHTOB  YCTPOCTBA Ha  HOBble MM BOCCTaHOBI'IeHHbIe
KOMTMOHEHTBI, HE_UMelolue echeKToB. B Cryyae HEBO3MOKHOCTU pemoHTa, Mpou3BoauTens
OCTaBNAET 3a COBO/ MPaBO 3aMeHsl YCTPOWCTBA Ha HOBOE MM BOC

- Bbino onpeeneHo, YTo HeucnpaBHOCTb Bbi3BaHa WHBLIMK MpUdMHaMM, @ He aedekTom
Marepuana Ui npou3BOACTBEHHbIM AeEKToM YCTpoiicTea;
- TapaHTWiiHBI [IOKYMEHT SBNAETCSH HeAeiiCTBATENbHLIM, WM OTCYTCTBYeT [0Ka3aTernbCTBo

KAKMX-MG0 ACDEKTOB, @ €10 COCTORHIE FOMKHO BbiTb HE XyXe, HeM COCTOSHUE OPUTMHATIHOTO
Yetpoiictsa, npuHaanexaluero KnveHry.

4. B ocobbix cryyasix, korja YCTpoiicTBO He MOXeT 6biTb 3aMEHEHO Ha YCTPOIACTBO Takoro xe Tvna
(Hanpumep, YCTpoicTBO BonblUe He UMeeTcs B Hanudim), Mpou3BoaUTENb MOXET 3aMEeHUTb ero
Ha [pyroe YCTPOVICTBO, MMelOlEe TeXHUYeckVie Mapametpbl, aHamoruHble TEXH/HEckVM

Y TaKkoe [iGCTBUE CHMTAETCH  BbINONHEHNEM
obsaarenscts [} 1. ) b He [eHbTH, 3a
YeTpoiicTeo.

5. [lepxarens it rapaHTUN rapaHTUitHyl0 uepes cnyxby

rapaHTyiiHoro obenyxusanus. MoMHWTE: nepes MPeAbsBIeHUeM rapaHTUAHOM MpEeTeH3Mi
CcrieayeT CBA3ATLCA C Halleit cnyx6oil TeXHN4ecKoli NoIepXKM No TenecoHy N aNeKTPOHHOI

13. I'Ipomaq:lmenb He HeceT OTBeTCTBeHHDC'M sa YLLEPO, NPU4MHEHHbIV COBCTBEHHOCTM M3-3a
nAedekTHoro M 3a KOCBEHHbIIA, Cry

HbIX 15t @HHOM MOJENM, @ Takke MPOBE/E- HAEM PEMOHTA 11 BHECEHMEM U3MEHEHM
HEYNOMHOMOHEHHBIMM SILIMY;

- MIOBPEXZIEHIS, BbI3BaHHIE KCNN! it VicTea unu

15. OBbem rapaHTWiHbIX PEMOHTHbIX paboT He Emmae‘r Nep1OaNIEcKOe  TeXHNYECKoe
OBCNyKMBaHME U OCMOTPbI, B UaCTHOCTW, WWCTKY, ErynpOBKY, OMepaTvBHbIe MpOBEpKH,
venp: ook, npor| W ipyTvie IeiCTBIS, KOTOpbie AOMKHbI
BBINONHSATLCA riorb3oBaTenem (Tokynarenem). [apaHTis He PacpOCTPAHAETCA Ha €CTECTBEHHII
U3HoC YCTPOVICTBA U €10 KOMTIOHEHTOB, MEpEYNCIIeHHbIX B PYKOBOACTBE MO SKCTNyaTaLy 1
TeXHUIECKOI F0KYMEHTaLWM, MTOCKOMTbKY TaKiie areMeHTEI UMIOT OnPErierieHHbIi CPOK CnykGbl.

. Ecnn He riol n 3a coboi npaso
YCTPaHWTL  Takoil [edekT N0 CBOEMY COBGCTBEHHOMY YCMOTPEHMIO, OTPEMOHTMPOBaB
TIOBPEX[IEHVE WA CTIOMAHHbIE KOMOHEHTb! UK KOMMOHEHTI, e Ans
peMgHTa W 3aMeHI.

0C06bIi, NOBOYHBIN, LUTPAPHOM UK KaKOIA- J'M50 VHOM yLuepb, Bkrtoyas, cpeau npoHero noTep»o
TpGbINH, COEPEEHMI, aHHbIX M BLIMOJbI, A Taloke MPETEHaNM TPETbUX ML M KaKow-nn6o
marepuarnbHbii Yiept Wnu Tenecbie MOBPEX- AEHUS, BbITEKAIOLWE U3 WM B CBA3M C
VCrIONb30BaHIEM YCTPOVCTBA.

14. TapaHTys He pacrnpocTpaHsieTcs:

- Ha MeXaHI4eckMe MOBPEXEHNS (TPELLHLI, GOPO3aKA, [ wm,
BLiGBaHHbIE yOADOM, MAZeHVeM WNM 6pocaHviel YCTpOWCTSA MMM Apyroro  obbexTa,
HeHafnexalLEe UCTIONb30BaHME Wik HecoBrIoeHVe PYKOBOACTBA M0 SKCTNyaTaLui);

- NIOBPEXZCHIS!, BbI3BaHHBIE BHELIHMMY NPUYVHAMY, HANPUMED, HABOJHEHMEM, Bypei, NoXapoM,

rapaHTyisi He [OMKHa VCKIKoMaTb, OrpaHIiMBATb U MPUOCTAHABIMBATb Npasa
KneHTa, ecrn npeaocTaBneHHbIi MPOAYKT He COOTBETCTBYET J0rOBOPY KyMN-Npoaxy.

Fibar Group S.A. peknapupa, 4e TOBa
f FIBARO Flood Sensor e B CbOTBETCTBYE CbC
fewm,E CbLLECTBEHUTE  U3UCKBAHUA W [pyrute
npunoXxumn — npaeuna  Ha  [upektvsa
PLUS 1999/5/EC.
www.fibaro.com
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~
@ FIBARO FLOOD SENSOR noqte. Bonee 50% akcnny: Hewer YAaneHHo, 3KOHOMS! BpEMS 1 MOMHUeN,  CTUXMIAHBIMM BOJHaMM,

Y [eHbIV, KOTOPble TPaTATCA Ha MHMLMMPOBaHWE MPOLEypbl B OTHOWeHWM rapaHTan. Ecrn Gecriopsiakamy, (hopc-MaxopHbIMY OBCTOTENbCTBAMM, HEMPE/IBUACHHLIMIA ABaPUSIMM, Kpakami,

BasoBas aKTuBauusi yctpoucrtea cl'leLIVICpVIKaIJ‘VIVI yAaneHHas rnofaepxka SBNAETCs HEOCTATONHOM, KrveHT hopmy BOJO/A, YTEYKOM XUAKOCTH, MPONUTMEM GaTapeex, MOrOIHbIMU YCTIOBUSIMM,

FGFS_1 01 " X D TIpeTeHauy (Mcronbays Haw Beb-caiir: wwwfibaro.com) ¢ Tem, 4706x>| TIONYTb aBTOpU3aLYtIo COMHEYHbIM CBETOM, MONaZiaHieM Necka, BIaXHOCTbIO, BLICOKOM WIN HU3KOV TeMNepaTypoi,

1) OTKpOTE KPbILLKY, NOBEPHYB €€ NPOTUB YacoBOI CTPENKA. CTOUHMK MATAHNA: Gatapesi / DC apantep npeterau. Ecrn hopvia VIHO/1 MpETEHaY Mp 0, KnveT nonysaer 3arpsiaHeruem Bosayxa;
e Tun 6atapen: CR123A (3B) HOMepom (RMA PagpellieHite Ha Bo3Bpar - MOBpeXaeHus, BbiaBaHHble —cBoamn B pabote nporpaMMHOrO OBecniedeHus, arakamm
FIBARO Flood Sensor ssnsetca yHuBepcarbHbIM, 2) YpanuTte ycTpoicTBo 6rokvMpoBky Gatapen. ToBapa). KOMTbIOTEPHOTO_BUPYCA W HEBLINONHEHNEM OGHOBMNIEHWs! MPOrpaMMHOT0 obecrieweHvs o

manual version: S-v2.0



FIBARO FLOOD SENSOR
FGFS-101

FIBARO Flood Sensor je univerzalni, Z-Wave Plus kompatibilni,
zaplavovy a teplotni senzor. Je navrZzen pro umisténi na podlaze nebo
na zdi, volitelné s pfipojenou externi sondou. Zafizeni mlze byt
napajen baterii nebo stejnosmérnym proudem. Ma vestavény LED
indikator, akusticky alarm a je vybaven senzorem naklonu, hlasicim
naklon nebo pohyb zafizeni. LED dioda signalizuje zaplavu, provozni
rezim, nebo zda je v dosahu Z-Wave sité. Zaplavovy senzor je
kompatibilni s jakoukoliv Z-Wave fidici jednotkou a muze byt pfipojeny
do jakéhokoliv alarmového systému.

FIBARO Flood Sensor je v souladu s nasledujicimi EU nafizeni
» RoHS 2011/65/EU - EMC 2004/108/EC
« LVD 2006/95/EC

« R&TTE 1999/5/EC

Pro dplny instrukéni navod a technické
specifikace navstivte naSe webové stranky:

manuals.fibaro.com/cz/flood-sensor

Prectéte si navod pred pokusem
nainstalovat zafizeni!

Zakladni aktivace zafizeni

1) Otevrete kryt oto¢enim proti sméru hodinovych rucicek.

2) Odstrarite zaslepku baterie.

3) Umistéte senzor v blizkosti hlavni Z-Wave fidici jednotky.

4) Nastavte Z-Wave fidici jednotku do rezimu uceni.

5) Trikrat rychle zmacknéte tlacitko TMP, které se nachazi uvnitf
krytu zafizeni.

TMP
tlacitko

Poloha TMP tlacitka

6) Vyckejte dokud neni zafizeni pfidano do systému, ispésné
pfidani bude potvrzeno fidici jednotkou.

7) Uzavrete kryt oto¢enim po sméru hodinovych rucicek.

8) Umistéte senzor na povrch nachylny k zaplavam. Tfi elektrody
vespod by se mély rovnomérné dotykat povrchu.

Specifikace
Napajeni: baterie / DC adaptér
Typ baterie: CR123A (3V)
Externi napdjeni napétim: 12-24V SS
Provozni teplota: 0az40°C
Méreny teplotni rozsah: -20 az 100°C
Maximalni napéti na vystupnich svorkach: 24 Vss /20 VAC
Rozmeéry (prumér x vyska): 72 x 28 mm

Zaruéni podminky

1. Zaruka je poskytovana spolecnosti FIBAR GROUP S.A. (déle jen ,vyrobce"),
sidlici v Poznani, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznan, a vedené v National Court
Register pod spravou District Court in Poznan, VIII Economic Department of the
National Court Register, no. 553265, NIP 7811858097, REGON: 301595664.

2. Vyrobce je zodpovédny za selhani zafizeni zpisobené fyzickymi vadami (at jiz
vyrobnimi nebo materialovymi) po dobu 12 mésict pro firemni zékazniky a 24
mésicl pro soukromé zakazniky. A to od data nakupu.

3. Béhem zaruéni doby vyrobce na svoje naklady odstrani jakékoli vady, a to at jiz
opravou nebo vyménou (dle rozhodnuti vyrobce) jakéhokoli kusu zafizeni za novy
kus nebo obnoveny kus, které je zcela bez vad. Pokud je oprava nemozna, tak si
vyrobce vyhrazuje pravo nahradit zafizeni novym nebo obnovenym kusem, ktery
nebude mit Zadné vady a jeho stav nebude horsi nez stav originalniho zafizeni
vlastnéného zakaznikem.

4. Ve specidlnich pfipadech, kdy zafizeni nebude mozné nahradit zafizenim
stejného typu (napf. zafizeni jiz nebude dostupné), tak jej vyrobce muze nahradit
jinym zafizenim s podobnymi technickymi parametry. Tato ¢innost je povazovana
za splnéni povinnosti vyrobce. Vyrobce v tomto pfipadé nebude zékaznikovi
vracet zaplacené penize.

5. Maijitel platné zaruky posila zaruéni pozadavek na reklamacni oddéleni.
Pamatujte: pfedtim neZ poSlete reklamacni poZzadavek, kontaktujte telefonicky
nebo emailem nasi technickou podporu. Vice nez 50 % problém je vyifeSeno na
dalku, coZ vam usetfi ¢as i penize. Pokud vzdalena podpora nestacila, tak vyplfite
reklamaéni protokol (dostupny na webu www.fibaro.cz) pro ziskani unikatni ¢isla

reklamace (Return Merchandise Authorization — RMA).

6. PoZzadavek je mozné také zadat telefonicky. V tomto pfipadé je hovor nahravan
a zakaznik o tom bude informovan v prubéhu hovoru. Okamzité po zadani
reklamacéni Zadosti zakaznik obdrzi unikatni ¢islo reklamace (Cislo RMA).

7. V pripadé, Ze je reklamacni Zzadost podana spravné, bude zakaznika
kontaktovat autorizované servisni stfedisko (dale jen ,AGS").

8. Vady nastalé béhem zaruéni doby budou odstranény do 30 dnt od doruceni
zarizeni do AGS. Zarucni doba je prodlouzena o dobu pobytu zafizeni v AGS.

9. Vadné zafizeni je nutné dodat s béznym prislusenstvim a dokumentaci, ktera
dokazuje jeho nakup.

10. Casti vyménéné v ramci zaruky jsou majetkem vyrobce. Zaruka na vSechny
vyménéné soucastky je stejna jako zaruka na origindini zafizeni. Zaruéni doba
vyménénych zafizeni neni prodlouzena.

11. Naklady na doruceni vadného zafizeni vyrobci jsou nakladem zékaznika. Za
neopravnéné servisni hovory muze byt zakaznikovi nalctovan poplatek a
cestovni naklady.

12. AGS neuzna zaruku v nasledujicich pfipadech:

- zafizeni bylo uzivano nespravné ¢i v rozporu s dokumentaci;

- zafizeni bylo zakaznikem dodano nekompletni, bez pfislusenstvi;

- bylo zji$téno, Ze chyba zafizeni byla zpisobena jinak nez materialovou ¢i vyrobni
vadou zafizeni;

- zaruéni dokument je neplatny, nebo nebyl dodan ditkaz o koupi.

13. Vyrobce neni zodpovédny za $kody zpisobené vadnym zafizenim. Vyrobce
neni zodpovédny vedlej$i, ndhodné specidlni, nasledné &i trestni Skody ¢&i za
jakékoli Skody zahrnuijici kromé jiného ztratu zisk(, uspor, dat ¢i ztratu vyhod,
narokovanych treti stranou a ani Zadna poskozeni majetku ¢i osoby vznikla nebo
vztaZena k pouZiti zafizeni.

14. Zaruka nekryje:
- mechanicka poskozeni (prasknuti, roztfisténi, pofezani, odfeni, fyzické
deformace zpusobené narazem, padem ¢&i upudténim zafizeni na jiny objekt,
nespravnym ¢&i nedovolenym pouzitim);

- poskozeni plynouci z vnéjsi pficiny, napf. zaplavy, boufe, ohné, blesku, pfirodni
pohromy, zemétreseni, valky,

obéanskych nepokoju, vy$si sily, nepfedvidatelnych udalosti, kradeze, poskozeni
vodou, vyteceni baterie, extrémniho pocasi, slune¢niho svitu, pisku, vihkosti,
nizké ¢i vysoké teploty, znecisténi vzduchu;

- poskozeni zpUsobené vadnym softwarem, Utokem pocitatového viru, nebo
neuspésnym updatem software;

- poskozeni vzniklé: pfepétim v elektrické siti ¢i telekomunikaéni siti, nespravné
pripojeni k siti, které neni v souladu s navodem, nebo z pfipojeni jinych zafizeni,

ktera nejsou

- poskozeni zpUsobena provozovanim nebo skladovanim zafizeni v extrémné
nepfiznivych podminkach, napf. vysoka vihkost, prach, pfili§ nizka nebo pfili§
vysoka teplota prostiedi. Detailni informace o provoznich podminkach zafizeni
naleznete v navodu k zafizeni;

- poskozeni zplsobené prislusenstvim, které neni doporuc¢ené vyrobcem;

- poskozeni zpusobené vadnou elektrickou instalaci, a to v&etné pouziti
nespravnych jistict;

- poskozeni zpusobena zakaznikem, ktery neposkytl zafizeni potfebnou udrzbu
dle navodu;

- poskozeni plynouci z pouziti neptivodnich nahradnich dild &i nespravného
pfisluSenstvi pro dany model, opravy &i jiného pozmérovani neautorizovanou
osobou;

- vady zpUsobené pouzivanim vadného zafizeni ¢i pfislusenstvi.

15. Rozsah zaruéni opravy nezahrnuje pravidelnou udrzbu a prohlidky, obzvlasté
pak i, pfizpusobeni, pravidelné kontroly, opravy chyb ¢i parametrti a dal$i
aktivity, které maji byt provadény zakaznikem. Zaruka se nevztahuje na bézné
opotfebeni a jeho sou¢asti zminéné v navodu a technické dokumentaci, protoze
tyto prvky mohou omezenou Zivotnost.

16. Pokud neni vada kryta zarukou, vyrobce si vyhrazuje pravo odstranit tuto vadu
dle vlastniho uvazeni, at' jiz opravou poskozenych ¢&i zni€enych &asti nebo
poskytnutim nahradnich dild nezbytnych pro opravu.

17. Tato zaruka nevyluCuje ani neomezuje prava zakaznika v pfipadé, ze
poskytnuty produkt je v rozporu s kupni smlouvou.

Spole¢nost  Fibar Group S.A. timto
r prohlasuje, Ze tento FIBARO Flood Sensor
feWAVE je ve shodé se zakladnimi pozadavky a
dal$imi pfislusnymi ustanovenimi smémice
PLUS 1999/5/EC.
www.fibaro.com
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FIBARO FLOOD SENSOR
FGFS-101

FIBARO Flood Sensor ¢ um detetor universal, compativel com
o protocolo Z-Wave Plus, para dete¢do de inundagdes e monitori-
zagao da temperatura. Foi desenhado para ser colocado diretamen-
te sobre o pavimento ou instalado na parede em conjunto com a
sonda e cabo fornecidos. Este equipamento pode ser alimentado por
baterias ou recorrendo a uma fonte externa VDC. Tem incorporado
um LED sinalizador e um besouro para alarmes acusticos. Esta
igualmente equipado com um sensor de vibragdo que reporta
qualquer trepidacdo ou movimento do sensor. O LED sinaliza
inundagdo, modo de operagdo ou o alcance da comunicagdo da
rede Z-Wave. O Sensor de Inundagdo é compativel com qualquer
controlador Z-Wave ou sistema de alarme com fios convencional.

FIBARO Flood Sensor cumpre com as seguintes diretivas da UE:
* RoHS 2011/65/EU « EMC 2004/108/CE
« LVD 2006/95/CE * R&TTE 1999/5/CE

Para visualizar o manual de instrugdes e

especificagdes técnicas completas por
favor aceda ou website:

manuals.fibaro.com/pt/flood-sensor

Leia o manual antes de tentar instalar
o dispositivo!

Ativacao basica do dispositivo:

1) Abra a tampa, rodando a mesma no sentido contrario ao dos
ponteiros do relégio.

2) Remova o bloqueador de bateria.

3) Coloque o sensor perto do controlador Z-Wave primario.

4) Coloque o controlador Z-Wave primario no modo de inclus&o.
5) Clique rapidamente 3 vezes o botdo TMP, localizado no interior
do dispositivo.

Localizagéo do botdo TMP

6) Aguarde que o dispositivo seja incluido no sistema. O sucesso da
inclusdo sera confirmada pelo controlador.

7) Feche a tampa, rodando a mesma no sentido dos ponteiros do
relégio.

8) Coloque o sensor sobre uma superficie em que haja possibilidade
de inundagdes. O 3 elétrodos existentes no fundo do dispositivo
deverdo tocar uniformemente a superficie.

Especificagoes:
Alimentagao: bateria / DC adaptador
Tipo de bateria: CR123A (3V)
Fonte de alimentagao externa: 12-24V DC
Temperatura de funcionamento: 0a40°C
Intervalo da medigéo de temperatura: -20 a 100°C
Voltagem maxima nos terminais de saida: 24VDC / 20VAC
Dimensé&o (diametro x altura): 72 x 28 mm

Garantia

1. A garantia ¢ fornecida pela FIBAR GROUP S.A. (doravante denominada de
"Fabricante"), com sede em Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznan, inscrita no
registo do Tribunal do Registo Nacional mantido pelo Tribunal Distrital de Poznan, VIII
Departamento Econdémico do Tribunal do Registo Nacional, no. 553265, NIP
7811858097, REGON: 301595664.

2. O Fabricante é responsavel por mau funcionamento do equipamento resultante de
defeitos fisicos (de fabricagéo ou do material) do dispositivo durante 12 meses para
Empresas / 24 meses para clientes individuais a partir da data de sua compra.

3. Durante o periodo de Garantia, o Fabricante deve remover quaisquer defeitos,
gratuitamente, pela reparagéo ou substituigéo (a critério exclusivo do fabricante) de
quaisquer componentes defeituosos do dispositivo com componentes novos ou
regenerados que estejam livres de defeitos. Quando a reparagdo se revelar
impossivel, o Fabricante reserva-se o direito de substituir o dispositivo por um novo
ou um regenerado, que devem estar livres de quaisquer defeitos e cuja condi¢do ndo
seja pior que a do dispositivo original, propriedade do Cliente.

4. Em casos especiais, quando o dispositivo ndo pode ser substituido por um
equipamento do mesmo tipo (p.ex. o dispositivo ja nao estar disponivel), o Fabricante
pode substitui-lo por um dispositivo diferente com parametros técnicos semelhantes
ao defeituoso. Essa atividade deve ser considerada como cumpridora das

obrigagdes do Fabricante. O Fabricante ndo devolvera dinheiro pago pelo dispositivo.

5. O titular de uma garantia vélida deve apresentar um pedido de garantia por meio
do servigo de garantia. Lembre-se: antes de apresentar um pedido de garantia, entre
em contato com o nosso suporte técnico através de telefone ou e-mail. Mais de 50%
dos problemas operacionais sdo resolvidos remotamente, economizando tempo e

dinheiro gasto para iniciar procedimento de garantia. Se o suporte remoto for
insuficiente, o Cliente devera preencher o formulario de pedido de garantia (através
do nosso website - www.fibaro.com) a fim de obter uma autorizagéo de reclamacgéo.
Quando o formulario de pedido de garantia € submetido corretamente, o Cliente
devera receber a confirmagéo do pedido com um niimero exclusivo (RMA - Return
Merchandise Authorization).

6. Areclamagao pode também ser submetida por telefone. Neste caso, a chamada é
gravada e o Cliente sera informado sobre isso por um consultor antes de apresentar
a reclamacao. Logo apos a apresentagdo do pedido, o consultor deve fornecer ao
cliente com o nimero de pedido (numero RMA).

7. Quando o formulario de pedido de garantia for submetido corretamente, um
representante Autorizado da Garantia de Servigo (doravante denominada de "AGS")
entrara em contacto com o Cliente.

8. Os defeitos revelados dentro do periodo de garantia devem ser removidos o mais
tardar 30 dias a partir da data de entrega do dispositivo ao AGS. O periodo de
garantia sera prolongado pelo tempo em que o dispositivo foi mantido pelo AGS.

9. O dispositivo defeituoso sera fornecido pelo cliente com o equipamento de série
completo e documentos comprovando sua compra.

10. As pegas substituidas ao abrigo da garantia sao propriedade do Fabricante. A
garantia para todas as pegas substituidas no processo de garantia sera igual ao
prazo de garantia do dispositivo original. O periodo de garantia da pega substituida
nao sera prolongado.

11. Os custos de entrega do dispositivo defeituoso serdo suportados pelo Cliente.
Para chamadas de servigo injustificadas, o Servigo podera cobrar ao Cliente as
despesas de transporte e os custos de manipulagéo relacionados com o caso.

12. AGS néo devera aceitara uma reclamagao somente quando:

- O dispositivo foi mal utilizado ou 0 manual néo foi observado,

- O dispositivo foi fornecido pelo cliente incompleto, sem acessérios ou placa de
identificacéo,

- Se determinou que a falha foi causada por razGes outras que fabrico ou material do
dispositivo ser defeito,

- O documento de garantia ndo ¢ valido ou ndo existe prova de compra,

13. O Fabricante ndo sera responsabilizado por danos materiais causados por
dispositivos defeituosos. O Fabricante ndo sera responsabilizado por danos
indiretos, incidentais, especiais, consequentes ou punitivos, ou por quaisquer danos,
incluindo, entre outros, perda de lucros, poupancga, dados, perda de beneficios,
reclamagoes de terceiros e qualquer dano a propriedade ou lesdes pessoais
decorrentes ou relacionadas do uso do Dispositivo.

14. A garantia ndo cobre:

- Danos mecanicos (rachaduras, fraturas, cortes, escoriagoes, deformagoes fisicas
causadas por impacto, queda ou por deixar cair o dispositivo ou outro objeto, uso
indevido ou a ndo observagdo do manual de operagéo);

- Danos resultantes de causas externas, como por exemplo: inundagao, tempestade,
incéndio, raio, desastres naturais, terremotos, guerras, distirbios civis, forga maior,
acidentes imprevistos, roubo, danos causados pela agua, vazamento de liquido,
derramamento de bateria, condigdes meteorologicas, sol, areia, humidade,
temperatura alta ou baixa, poluigao do ar;

- Danos causados por software com defeito, ataque de virus de computador, ou por
falta de atualizagéao de software, recomendada pelo fabricante;

- Danos resultantes de: picos de fonte de alimentagéo e / ou rede de telecomuni-
cagdes, ligagao incorreta & rede e / ou de forma incompativel com o manual de
funcionamento, ou da ligagdo de outros dispositivos ndo recomendados pelo
Fabricante.

- Danos causados por operar ou armazenar o dispositivo em condi¢cdes extremamen-
te adversas, ou seja, alta humidade, poeira, temperatura ambiente muito baixa
(congelamento) ou muito alta. Condigdes admissiveis detalhadas para a utilizagao
do dispositivo definidas no manual de instrugées;

- Danos causados pelo uso de acessorios ndo recomendados pelo Fabricante

- Danos causados por instalagdo elétrica defeituosa do Cliente, incluindo o uso de
fusiveis incorretos;

- Danos causados por falta de atividades de manutengéo e de servigo por parte do
Cliente definidos no manual de instrugdes;

- Danos resultantes do uso de pecas sobressalentes falsas ou acessorios improprios
para determinado modelo, reparagdes e introdugéo de alteragdes por pessoas ndo
autorizadas;

- Defeitos causados por ma utilizagéo do dispositivo ou acessadrio com defeito.

15. O ambito das reparagbes em garantia nao inclui manutengdo e inspegoes
periédicas, nomeadamente limpeza, ajustes, verificagdes operacionais, corre¢do de
erros ou programagao de parametros e outras atividades que devem ser executadas
pelo usuario (Comprador). A garantia ndo cobre o desgaste natural do dispositivo e
dos seus componentes listados no manual de operagéo e na documentagao técnica
visto tais elementos terem uma vida operacional definida.

16. Se um defeito ndo é coberto pela garantia, o Fabricante reserva-se o direito de
remover tal defeito a seu exclusivo critério, reparar as partes danificadas ou
destruidas ou fornecer componentes necessarios para a reparagéo ou substituicao.
17. Esta garantia ndo exclui, limita ou suspende os direitos do Cliente quando o
produto fornecido seja inconsistente com o acordo de compra.

Fibar Group S.A. declara que este
dispositivo FIBARO Flood Sensor esta em
conformidade com os requisitos essenciais e
outras disposigdes da Directiva 1999/5/CE.

fem\v:
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E FIBARO FLOOD SENSOR
FGFS-101

FIBARO Flood Sensor este un dispozitiv universal ce detecteaza
inundatiile si masoara temperatura, fiind compatibil cu tehnologia
Z-Wave Plus. Este proiectat pentru a fi plasat pe podea sau pe perete
cu sondele de inundatji extinse prin conectarea unui cablu. Dispoziti-
vul poate fi alimentat de la baterie sau de la priza. Prezintd un
indicator LED, o alarma acustica si este echipat cu un senzor de
inclinare care raporteaza mutarea sau inclinarea aparatului. LED-ul
semnalizeaza inundatia, modul de operare sau aria de acoperire a
retelei  Z-Wave. Senzorul de inundatie este compatibil cu orice
dispozitiv Z-Wave si poate fi conectat la orice sistem de alarma.

FIBARO Flood Sensor este conform cu urmatoarele standarde
ale Uniunii Europene:
* RoHS 2011/65/EU

« LVD 2006/95/EC

« EMC 2004/108/EC
« R&TTE 1999/5/EC

Pentru manualul complet de instructiuni,
precum si pentru specificatiile tehnice, va
rugam sa vizitati site-ul nostru:
manuals.fibaro.com/ro/flood-sensor

Cititi manualul inainte de a incerca
sa instalati dispozitivul!

Activarea standard a senzorului

1) Deschideti capacul rotindu- in sens invers acelor de ceasornic.
2) inlaturati cartonul ce se afl la unul din capetele bateriei.

3) Instalati senzorul in apropierea dispozitivului central Z-Wave.

4) Setati dispozitivul central Z-Wave in modul ‘includere’ (inclusion).
5) Apasati rapid, de trei ori, butonul TMP localizat in interiorul
carcasei.

Butonul
TMP

Localizarea butonului TMP

6) Asteptati ca senzorul sa fie adaugat de sistem. Adaugarea cu
succes va fi confirmata de catre dispozitivul central.

7) Inchideti carcasa prin rotirea capacului in sensul acelor de
ceasornic.

8) Plasati senzorul pe o suprafata predispusa la inundatii. Trei
electrozi de sub dispozitiv trebuie sa atinga in mod egal suprafata.

Specificatii
Tensiunea de alimentare: baterie / adaptor DC
Tipul bateriei: CR123A (3V)
Alimentare tensiune externa: 12-24V DC
Temperatura de operare: 0la40°C
Gama de temperaturd masurata: -20 la 100°C
Tensiunea maxima la bornele de iesire: 24VDC / 20VAC
Dimensiuni (diametru x inaltime): 72 x 28 mm

Garantie

1. Garantia este asiguratd de FIBAR GROUP S.A. (denumitd in continuare
"Producatorul"), cu sediul in Polonia, Str. Lotnicza nr. 1; 60-421 Poznan, inscrisa in
Registrul National tinut de Curtea Regionala din Poznan, Departamentul Economic
VIIl al Registrului National, nr. 553265, NIP 7811858097, REGON: 301595664.

2. Producatorul este responsabil pentru nefunctionarea echipamentului cauzata de
defecte fizice (de productie sau ale materialelor) ale Dispozitivului pentru o duraté de
12 luni pentru persoane juridice si 24 luni pentru clientii persoane fizice, de la data
achizitionarii.

3. Pe perioada Garantiei, Producétorul va inldtura orice defecte, gratuit, fie prin
repararea sau inlocuirea (decizia fiind luatd doar de Producator) componentelor
defecte ale Dispozitivului cu alte componente noi sau reconditionate, functionale.
Atunci cand repararea se dovedeste imposibila, Producatorul isi rezerva dreptul de
a Tnlocui dispozitivul cu unul nou sau cu unul reconditionat, perfect functional, aflat
intr-o conditie cel putin egala cu dispozitivul original proprietate a Clientului.

4. In anumite cazuri speciale, atunci cand dispozitivul nu poate fi inlocuit cu unul de
acelasi tip (spre exemplu in cazurile in care dispozitivul nu mai este disponibil),
Producétorul il poate inlocui cu un altul avand parametrii tehnici similari cu cel
defect. Astfel de situatii pot fi considerate ca satisfac obligatile Producatorului.
Producétorul nu va trebui sa returneze contravaloarea dispozitivului.

5. Detindtorul unei garantii valabile va trebui sa trimitd solicitarea de acordare a
garantiei prin intermediul unui service autorizat. Retineti: inainte de a trimite o cerere
de garantie va rugam sa contactati serviciul nostru de suport tehnic prin telefon sau
email. Mai mult de 50% din problel operationale se pot rezolva de la distanta,
economisind timpul si banii necesari initierii procedurii de garantie. Dacé suportul de

la distanta (remote) nu este suficient, atunci Clientul va trebui s& completeze
formularul de solicitare a garantiei (prin intermediul site-ului nostru - www.fibaro.-
com) in scopul de a obtine autorizarea garantiei. Atunci cand formularul de garantie
a fost corect completat si transmis, Clientul va putea obtine confirmarea inregistrarii
solicitarii sale, printr-un numar unic (Return Merchandise Authorization - RMA).

6. Solicitarea va putea fi de asemenea transmisa telefonic. In acest caz, convorbirea
va fi inregistrata si Clientul va fi informat despre acest lucru de catre un consultant,
fnainte de trimiterea solicitarii de garantie. Imediat dupa trimiterea acesteia,
consultantul va furniza Clientului numarul de inregistrare (numarul RMA).

7. Atunci cand formularul de garantie a fost corect completat si transmis, un
reprezentant al Service-ului Autorizat pentru Garantii - Authorised Guarantee
Service (denumit in continuare "AGS") va contacta Clientul.

8. Defectele apérute in perioada de garantie vor fi inlaturate intr-un timp mai mic de
30 de zile de la data livrarii Dispozitivului citre AGS. Perioada de garantie va fi
extinsa cu timpul Tn care Dispozitivul s-a aflat in custodia AGS.

9. Dispozitivul defect va fi livrat de catre Client complet, impreuna cu documentele
ce dovedesc achizitia.

10. Subansamblele inlocuite in perioada de garantie sunt proprietatea Producatoru-
lui. Garantia subansamblelor inlocuite in proces vor avea o perioada de garantie
egald cu cea a dispozitivului original. Perioada de garantie a subansamblelor
fnlocuite nu va fi extinsa.

11. Costurile de livrare a produselor defecte cad in sarcina Clientului. Pentru
solicitari nejustificate de service, AGS poate factura Clientul cu cheltuieli de
transport sau manipulare legate de operatiunile de diagnoza.

12. AGS nu va accepta reclamatii atunci cand:

- Dispozitivul a fost utilizat necorespunzator sau manualul nu a fost citit in prealabil,
- Dispozitivul a fost livrat de catre Client incomplet, fara accesorii sau eticheta cu
numarul de serie,

- dupa diagnoza s-a stabilit ca defectul a fost provocat de alte cauze in afard de
defecte materiale sau de fabricatie ale Dispozitivului,

- documentul de garantie prezentat nu este valabil sau nu exista dovada achizitiei.
13. Producétorul nu este responsabil pentru daune aduse proprietétii provocate de
dispozitivele defecte. Producatorul nu este raspunzator pentru daunele indirecte,
accidentale, speciale, pe cale de consecinta sau punitive, sau pentru orice daune,
inclusiv, printre altele, pierderi de profit, de economii, date, pierderi de beneficii,
pretentiile unor terti, precum si orice pagube materiale sau pagube personale ce
decurg din sau legate de utilizarea Dispozitivului.

14. Garantia nu acopera:

- Deteriorari mecanice (fisuri, fracturi, taieturi, zgarieturi, deformari fizice cauzate de
impact, caderi sau aruncari ale dispozitivului sau ale altui obiect, utilizarea
necorespunzatoare sau nerespectarea instructiunilor de utilizare);

- Daune rezultand din cauze externe, spre ex.: inundatii, furtuni, incendii, foc,
trasnet, dezastre naturale, cutremure, razboi, revolte, fortd majord, accidente

neprevazute, furt, defecte provocate de apa, de lichide, scurgeri ale bateriilor,
conditii meteo, expunere directa la soare, nisip, umiditate, temperaturi ridicate sau
scazute, poluare;

- defecte cauzate de proasta functionare a software-ului, atacuri ale unui virus de
calculator sau de o operatiune esuata de actualizare a sofware-ului prin nerespecta-
rea indicatiilor Producatorului;

- defecte rezultate din: fluctuatii ale retelei de alimentare cu energie electrica si/ sau
retelei de telecomunicatii, conectare incorecta la retea, intr-o maniera ce nu
corespunde cu manualul de operare, sau prin conectarea altor dispozitive
nerecomandate de catre Producator;

- defecte cauzate de operarea sau stocarea dispozitivului in conditii adverse
extreme, precum umiditate, praf, temperaturi ambientale prea scézute (inghet) sau
prea ridicate. Detalii ale conditiilor de operare permise sunt definite in manualul de
operare;

- defecte provocate prin utilizarea de accesorii nerecomandate de catre Producator;
- defecte provocate prin instalarea electrica necorespunzatoare de catre Client,
inclusiv de utilizarea de sigurante necorespunzatoare;

- defecte provocate de cétre Client prin neefectuarea operatiunilor de mentenanta si
service definite in manualul de operare;

- defecte rezultand din utilizarea de piese de schimb sau accesorii neomologate
(false) inadecvate pentru modelul respectiv, precum si de repararea sau efectuarea
de modificari de catre personal neautorizat;

- defecte provocate de functionari defectuoase ale altor Dispozitive si accesorii.

15. Reparatiile efectuate in perioada de garantie nu includ operatiunile de intretinere
si inspectii periodice, in special de curatare, ajustari, verificiri operationale,
corectarea erorilor sau programarea parametrilor si alte activitati care ar trebui sa fie
efectuate de cétre utilizator (Cumparator). Garantia nu acopera uzura naturala a
dispozitivului si a componentelor sale enumerate in manualul de operare si in
documentatia tehnica in care aceste elemente au o durata de functionare definita.
16. Daca un defect nu este acoperit de garantie, producétorul isi rezerva dreptul de
a inlatura un astfel de defect, la discretia sa, prin repararea pieselor deteriorate sau
distruse sau furnizarea componentelor necesare pentru reparare sau inlocuire.

17. Aceasta garantie nu exclude, limiteaza sau suspenda drepturile Clientului atunci
cand Dispozitivul prezentat este in contradictie cu acordul de achizitie.

Prin prezenta, Fibar Group S.A. declara ca
f acest aparat FIBARO Flood Sensor este in
eWAVE conformitate cu cerintele esentiale si cu
celelalte prevederi relevante ale Directivei
PLUS 1999/5/EC.
www.fibaro.com

manual version: S-v2.0
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FIBARO FLOOD SENSOR
FGFS-101

FIBARO Flood Sensor - tai universalus vandens ir
temperatdros jutiklis, prijungiamas prie Z-Wave Plus valdiklio. Jutiklio
dizainas pritaikytas pastatymui ant grindy arba pritvirtinus prie sienos
su prailgintais laidais prie vandens jutikliy zondy. Prietaisas gali bati
naudojamas su baterijomis arba jungiamas prie elektros sroves.
Jutiklyje jmontuotas LED indikatorius, garsinis signalas bei
pasvyrimo jutiklis, kuris informuoja apie jutiklio bisenos pasikeiti-
mus. LED diodas informuoja apie LED diodai signalizuoja apie
potvyni, statusa ir nuotolj Z-Wave tinkle. Vandens jutiklis gali bati
prijungtas prie Z-Wave valdiklio bei prie bet kurios kitos apsaugos
sistemos.

FIBARO Flood Sensor atitinka Sias Europos sajungos
direktyvas:

* RoHS 2011/65/EU
« LVD 2006/95/EC

« EMC 2004/108/EC
« R&TTE 1999/5/EC

"
ISsamig informacijg apie produktg galite E
rasti masy puslapyje: .

manuals.fibaro.com/It/flood-sensor

PrieS naudojimg bitina perskaityti
naudojimo instrukcija!

Aktyvavimo zingsniai

1) Atidarykite dangtelj, sukdami jj prie$ laikrodzio rodykle.

2) Pasalinti baterijos apsauga.

3) Laikykite jutiklj netoliese pagrindinio Z-Wave valdiklio.

4) Nustatykite Z-Wave valdiklj jutiklio pridéjimo rézimu.

5) Greitai, tris kartus spustelkite TMP mygtuka, esantj korpuso viduje.

T™MP
mygtukg

TMP mygtuko vieta

6) Palaukite, kol prietaisas bus prijungtas prie sistemos. Sékmingas
susiejimas bus patvirtintas Z-Wave valdiklyje.

7) Uzdarykite dangtelj, sukdami jj pagal laikrodZio rodykle.

8) Pritvirtinkite jutiklj ant pavirSiaus, kuris gali bati uZlietas. Trys
elektrodai, esantys po prietaisu, turéty tolygiai liesti pavirsiy.

Techniniai duomenys

Maitinimo $altinis: baterija / DC adapteris

Baterija: CR123A (3V)
Maitinimo jtampa: 12-24V DC
Darbo aplinkos temperatra: 0 iki 40°C
Matuojama temperatara: -20 iki 100°C
Maksimali jtampa i$éjimo terminale: 24V DC/20V AC
Matmenys (skersmuo x aukstis): 72 x 28 mm

Garantijos terminai ir salygos

1. Garantija teikiama FIBAR GROUP S.A. (toliau "Gamintojas"), esancios
Poznanéje, ul. Lotnicza 1; 60-421, jradytos | Nacionalinio teismo registrg
saugojamg Poznanés apygardos teisme, VIII Ekonomikos departamento
nacionalinio teismos registro, nr. 553265, NIP 7811858097, REGON: 301595664.
2. Gamintojas atsako uz jrangos gedima, atsiradusj dél fiziniy defekty (gamybos ar
medziagy), 12 ménesiy verslui / 24 ménesiy fiziniams asmenims nuo jsigijimo
datos.

3. Garantinio laikotarpio metu, gamintojas turi pa$alinti bet kokius gedimus
nemokamai. Prietaisas gali bati remontuojamas arba pakeiiami (gamintojo
nuozidra) pazeisti komponentai j naujas detales. Kai prietaiso remontas néra
jmanomas, gamintojas pasilieka teise pakeisti gaminj nauju, tokio pacio modelio
arba kito modelio jutikliu, taciau jis negali bati blogesniy techniniy charakteristiky
nei turétas.

4. I$skirtiniais atvejais, kai gaminys negali bati pakeistas tokio pacio tipo gaminiu
(pvz.: prietaisas nebegaminamas), gamintojas gali pakeisti prietaisg kitu, turinciu
panasias technines charakteristikas gaminiu. Tokiu atveju, laikytina, kad
gamintojas laikosi garantijos sipareigojimy. Gamintojas neprivalo kompensuoti
prietaiso jsigijimo kainos.

5. Garantijos turétojas gali pateikti garantinius reikalavimus garantijos galiojimo
laikotarpyje. Prisiminkite: prie$ pateikdami pretenzijg dél garantijos, susisiekite su
masy techning pagalbg teikianciais specialistais telefonu ar elektroniniu pastu.
Daugiau nei 50% jrangos veiklos problemy yra issprendziama nuotoliniu badu.Jei

nuotoliné pagalba yra nepakankama, klientas privalo uzpildyti garantijos praSymo
formg (esancig gamintojo svetainéje - www.fibaro.com). Jei garantijos prasymo
forma yra uZpildoma teisingai, klientas gauna kreipimosi patvirtinimg su unikaliu
numeriu (prekiy grazinimo patvirtinimg -RMA).

6. Apie prietaiso gedima taip pat galite pranesti telefonu. Siuo atveju, skambutis
yra uzregistruojamas. Tuomet su klientu susisiekia konsultantas, kuriam
pateikiamas patvirtinimas dél garantijos suteikimo. ISkart po reikalavimo
pateikimo, konsultantas turi pateikti uZsakovui prekiy graZinimo patvirtinimo
numerj (RMA numer;j).

7. Kai garantijos praSymo forma yra pateikta neteisingai, garantijy tarnybos (toliau
vadinamos "AGS") atstovas turi susisiekti su klientu.

8. Defektai, kurie atsirado garantinio laikotarpio metu, turi bati pasalinti ne véliau
kaip per 30 dieny nuo prietaiso pristatymo j AGS. Garantijos laikotarpis bus
pratestas tiek, kiek jis bus tvarkomas AGS.

9. Sugedusj prietaisa klientas turi pristatyti su visa priklausancia standartine jranga
ir jsigijimo dokumentais.

10. Dalys, kurios pakeic¢iamos prietaiso garantinio laikotarpio metu, yra gamintojo
nuosavybé. Pakeistoms prietaiso dalims taikomas garantinis laikotarpis, kuris
atitinka originalaus prietaiso jsigijimo garantinj laikotarpj t.y. pakiestoms dalims
pratestas garantinis laikotarpis néra taikomas.

11. I18laidas, patirtas pristatant prietaisg AGS, apmoka klientas. Dél nepagristy
skambuciy ir serviso iSkvietimy, servisas gali reikalauti kliento padengti su
iSkvietimu susijusias iSlaidas.

12. AGS nepriima skundo reikalavimo tada, kai:

- jrenginiu buvo piktnaudZiaujama ar nesilaikoma naudojimosi instrukcijos.

- klientas pateikeé jrenginj ne originalios komplektacijos, be priklausanciy priedy.

- jeigu nustatoma, kad gedimas jvyko ne dél gamybos ar medZiagy kaltés.

- garantija negalioja, jeigu nepateikiami jsigijimo dokumentai.

13. Gamintojas neatsako uz Zalg, atsiradusig dél prietaiso pazeidimy. Gamintojas
neatsako uZ Zalg atsiradusig dél netiesioginiy, atsitiktiniy, suplanuoty veiksmy ar
kity aplinkybiy, bei uz jokig kitg Zalg, jskaitant nuostolius dél pelno netekimo,
santaupy, duomeny, naudos praradimo, petenzijy i$ treciyjy $aliy bei bet kokig
kitg Zalg turtui ar asmens sveikatai, kylancig ar susijusig su prietaiso naudojimu.
14. Garantija netaikoma:

- mechaniniams pazeidimams (jtrGkimams, lGZiams, jpjovimams, jbréZzimams,
fizinéms deformacijoms, atsiradusioms dél prietaiso ar kito daikto nukritimo ar
numetimo, dél netinkamo naudojimo ar naudojimo instrukcijos nesilaikymo)

- zalai, atsiradusiai dél iSroniy priezasciy pvz.: potvynio, audros, gaisro, Zaibo,
stichiniy nelaimiy, Zemés drebégjimy, karo, pilietniy neramumy, dél force majore,

nenumatyty jvykiy, vagystés, vandens ar kito skyscio padarytos Zalos, baterijos
iSsiliejimo, oro salygy, saulés, smélio, drégmés, aukStos arba Zemos
temperatiros, oro tar3os.

- Zalai, atsiradusiai dél sutrikdytos programinés jrangos, kompiuterio virusy, arba
neteisingai atnaujinus programing jranga, nesilaikant gamintojo rekomendacijy.

- Zala, atsiradusi dél elektros tiekimo ir/arba telekomunikacijy tinko energijos
Suoliy, netinkamai prijungus prietaisg prie elektros tinkly, nesilaikant naudojimosi
instrukcijy ar prijungus kitus prietaisus, kurie nerekomenduojami gamintojo.

- Zala, atsiradusi dél naudojimo ar saugojimo itin netinkamomis salygomis t.y.
esant, didelei drégmei, dulkéms, per Zemoje arba per aukstoje temperatiroje.
I18samios prietaiso naudojimo ir laikymo sglygos apibréZtos naudojimo instrukcijo-

je.
- Zala. atsiradusi naudojant priedus, kurie néra rekomenduotini gamintojo.

- Zala, atsiradusi dél netinkamos elektros instaliacijos, jskaitant netinkamy jungciy
ir saugikliy naudojima.

- Zala, atsiradusi klientui nesilaikant prietaiso techninés priezidros ir aptarnavimo
reikalavimy, apibréZty naudojimosi instrukcijoje.

- Zala, atsiradusi dél daliy ar priedy naudojimo nesuderinamy su turimu modeliu,
dél remonto ir jdiegty pakeitimy, kuriuos atliko nejgalioti asmenys.

- defektams, kurie atsirado naudojant paZeistq prietaisg ar priedus.

15. Garantinio remonto paslaugoms nepriklauso: periodiné jrangos priezidra, ypa¢
prietaiso valymas, reguliavimas, veiklos tikrinimas, klaidy taisymas ar parametry
programavimas, bei kita veikla, kurig turéty atlikti pats vartotojas. Garantija néra
taikoma natdraliam prietaiso nusidévéjimui ir jo komponentams, i§vardytiems
naudojimosi instrukcijoje bei techniniuose dokumentuose.

16. Prietaiso defektams neatitinkus garantijos salygy, gamintojas pasilieka teise
pasalinti tokj defekta savo nuozitra, remontuoti gedima ar sugadintas detales,
arba suteikti reikalingus naujus komponentus.

17. Si garantija neatmeta, neapriboja ar nesustabdo kliento teisiy, kai teikiamas
produktas neatitinka pirkimo sutarties.

Siuo Fibar Group S.A. deklaruoja, kad $is
FIBARO Flood Sensor atitinka esminius
reikalavimus ir kitas 1999/5/EC Direktyvos
nuostatas.

fewnvs

PLUS www.fibaro.com

FIBARO FLOOD SENSOR
FGFS-101

FIBARO Flood Sensor ir universals plidu un temperataras
sensors, kas saderigs ar tehnologiju Z-Wave Plus. To ir paredzéts
novietot uz gridas vai pie sienas kopa ar pladdu sensora zondém, ko
pagarina pievienotais vads. lerici var darbinat, izmantojot baterijas
vai lidzstravas sprieguma avotu. Tai ir ieblvéts gaismas diozu
indikators, skanas signals, un ta ir apgadata ar slipuma sensoru, kas
informé par tas sasvérumu vai kustibu. Gaismas diode signalizé par
pladiem, darbibas rezimu vai Z-Wave tikla sakaru diapazonu. Pladu
sensors ir saderigs ar jebkuru Z-Wave vadibas ierici, un to var
savienot ar jebkuru signalizacijas sistému.

FIBARO Flood Sensor atbilst $adam ES direktivam:
« RoHS 2011/65/ES « EMC 2004/108/EK
« LVD 2006/95/EK « R&TTE 1999/5/EK

Lai skatTtu pilnu lietoSanas rokasgramatu
un tehniskos datus, IGdzu, apmeklgjiet
masu timek|a vietni:

manuals.fibaro.com/se/flood-sensor

Pirms ierices uzstadiSanas izlasiet
lietoSanas rokasgramatu!

lerices aktivizésana

1) Atveriet parsegu, pagriezot to pretéji pulkstenraditaju kustibas
virzienam.

2) Nonemiet baterijas bloké&taju.

3) Novietojiet sensoru galvenas Z-Wave vadibas ierices tuvuma.
4) lestatiet galveno Z-Wave vadibas ierici ieklauSanas rezima.
5) Trisreiz atri noklikskiniet uz TMP pogas, kas atrodas korpusa
ieksiene.

TMP
poga

TMP pogas atras$anas vieta

6) Uzgaidiet, kamér ierice tiek ieklauta sisttma. Vadibas ierice
apstiprina veiksmigu ieklausanu.

7) Aizveriet parsegu, pagriezot to pulkstenraditaju kustibas virziena.
8) Novietojiet sensoru uz virsmas, kas var applast. lerices apaksa
esoSajiem tris elektrodiem ir vienmérigi japieskaras virsmai.

Tehniskie dati

Baro$anas avots: baterija / DC adapteris

Baterijas veids: CR123A (3V)
Barosanas spriegums: 12-24V DC
Darba temperatra: no 0 lidz 40 °C
Izméritas temperattras diapazons: no -20 lidz 100 °C
Maksimalais spriegums starp izejas spailém: 24V DC/20V AC
Izméri (diametrs x augstums): 72 x 28 mm

Garantija

1. Garantiju nodro$ina FIBAR GROUP S.A. (turpmak teksta — “RaZotajs”), kas
atrodas Poznana, adrese: ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznan, un ir registréts Valsts
tiesu registra, kuru uztur Poznanas regiona tiesa, Valsts tiesu registra VIII
ekonomikas departamenta ar nr. 553265, NIP 7811858097, REGON: 301595664
2. Razotajs ir atbildigs par aprikojuma nepareizu darbibu, kas 12 ménesu laika
uznémumiem/24 ménesu laika privatpersonam no pirkuma datuma radusies
ierices fizisku defektu (razo3anas vai materialu) rezultata.

3. Garantijas perioda laika razotajs bez maksas novér$ jebkadus defektus,
salabojot vai nomainot (péc razotaja ieskatiem) ierices bojatas sastavdalas pret
jaunam vai atjaunotam sastavdalam, kuram nav defektu. Ja remonts nav
iespéjams, razotajs patur tiestbas nomainit ierici pret jaunu vai atjaunotu ierici,
kurai nav defektu un kuras stavoklis nav sliktaks par pircéjam piederosas
sakotngjas ierices stavokli.

4. IpaSos gadijumos, ja ierici nevar nomainit pret tada pasa veida ierici (pieméram,
ierice vairs nav pieejama), razotajs var to nomainit pret citu ierici, kuras tehniskie
parametri ir lidzigi bojatas ierices parametriem. Sada darbiba tiek uzskatita ka
razotaja saistibu izpilde. RaZotajs neatmaksa par ierici izdotos naudas Iidzek|us.
5. Spéka esoSas garantijas turétajam ir jaiesniedz garantijas prasiba, izmantojot
garantijas pakalpojumu. Nemiet véra — pirms garantijas prasibas iesniegsanas
sazinieties ar musu tehniska atbalsta dienestu pa talruni vai e-pastu. Vairak neka
50% darbibas problému var novérst attali, ietaupot laiku un naudu, kas tiek téréta
garantijas procediras sak$anai. Ja attalais atbalsts nav pietiekams, pircéjam ir
jaaizpilda garantijas prasibas veidlapa (masu timekla vietné www.fibaro.com), lai

iegtu prasibas atlauju. Ja garantijas prasibas veidlapa ir iesniegta pareizi, pircéjs
sanems prasibas apstiprinajumu ar unikalu numuru (preces atgrie$anas atlauja —
Return Merchandise Authorization (RMA)).

6. Prasibu var iesniegt arf pa talruni. Sada gadijuma saruna tiek ierakstita, un
pirms prasibas iesniegsanas konsultants par to informé pircéju. Talit péc prasibas
iesnieg$anas konsultants pircéjam izsniedz prasibas numuru (RMA numuru).

7. Ja garantijas prasibas veidlapa ir iesniegta pareizi, pilnvarota garantijas
apkalpo$anas centra (turpmak teksta — “PGAC”) parstavis sazinasies ar pircéju.
8. Garantijas perioda konstatétie defekti ir janovérs ne vélak ka 30 dienu laika no
datuma, kad ierice nogadata pilnvarota garantijas apkalpo$anas centra.
Garantijas periods tiek pagarinats par laika periodu, kura ierice ir turéta pilnvarota
garantijas apkalpo$anas centra.

9. Pircéjam ir janodrosina bojata ierice kopa ar visu standarta aprikojumu un
pirkumu apliecino$ajiem dokumentiem.

10. Detalas, kas ir nomainitas atbilsto$i garantijai, ir razotaja Tpasums. Visu
garantijas procesa nomainito detalu garantijas periods ir vienads ar sakotnéjas
ierices garantijas periodu. Nomainitas detalas garantijas periods netiek
pagarinats.

11. Izmaksas par bojatas ierices nogadasanu ir jasedz pirc&jam. Nepamatota
remonta izsaukuma gadijuma apkalpo$anas centrs var pieprasit pirc&jam maksu
par cela izdevumiem un saistitajam transportéSanas izmaksam.

12. PGAC nepienems siidzibas prasibu tikai $ados gadijumos:
- lerice ir lietota nepareizi vai nav ievéroti rokasgramatas noradijumi;

- Pircéja nodrosinata ierice ir nepilniga, trikst tas piederumu vai nosaukuma
plaksnites;

- Tiek konstatéts, ka kldme ir radusies citu iemeslu dél, kas nav lerices materialu
vai razoanas defekts;

- Garantijas dokuments nav derigs vai nav pirkuma apstiprinajuma.

13. Razotajs nav atbildigs par Tpasuma bojajumiem, kas radusies bojatas ierices
dél. RaZotajs nav atbildigs par netieSiem, nejausiem, Tpasiem, izrietoSiem vai
represiviem bojajumiem vai jekadiem zaud&jumiem, ieskaitot, cita starpa, pelnas
zudumu, ietaupijumu, datu, priekSrocibu zudumu, treSo pusu prasibam un
jebkadiem TpaSuma bojajumiem vai personiskiem ievainojumiem, kas radusies
ierices dé| vai saistiba ar tas lietoSanu.

14. Garantija nesedz:

- mehaniskus bojajumus (plaisas, lGzumus, iegriezumus, nodilumus, fiziskas
deforméacijas, kas radu$as ierices vai cita objekta trieciena, kritiena vai
nomeSanas rezultata, nepareizas lietoSanas vai lieto$anas noradijumu
neievérosanas dél);

- bojajumus, kas radusies aréju apstak|u, pieméram, pladu, vétras, uguns, zibens,
dabas katastrofu, zemestricu, kara, pilsonu nemieru, neparvaramas varas,

neparedzamu negadijumu, zadzibas, Gdens raditu bojajumu, $kidrumu noplddes,
bateriju noplades, laikapstak|u, saulesgaismas, smilSu, mitruma, augstas vai
zemas temperatiras, gaisa piesarnojuma, ietekmé;

- bojajumus, ko radijusi nepareizi darbojosas programmatira, datorvirusa
uzbrukums vai programmatiras neatjauninasana, kad to ir ieteicis veikt razotajs;
- bojajumus, kas ir radusies elektroapgades un/vai telekomunikaciju tikla
parsprieguma rezultata, veicot nepareizu savienojumu ar tiklu, kas nav veikts
atbilstosi lietoSanas rokasgramata sniegtajiem noradijumiem, vai pievienojot citas
ierices, kuras nav ieteicis razotajs;

- bojajumus, kas radusies, lietojot vai uzglabajot ierici arkartigi nelabvéligos
apstaklos, pieméram, lield mitruma, puteklos, parak zema (sasal$anas) vai parak
augsta apkartéjas vides temperatira (detalizéti ierices lietoSanai atlautie apstakli
ir noraditi lietosanas rokasgramata);

- bojajumus, kas radusies, izmantojot piederumus, kurus nav ieteicis raZotajs;
mus, kas radusies bojatas pircéja elektroinstalacijas dé|, tostarp nepareizu
taju lietosanas dél;

- bojajumus, kas radusies tapéc, ka pircéjs nav veicis lietoSanas rokasgramata
noraditas apkopes darbibas;

- bojajumus, kas radusies, izmantojot viltotas rezerves dalas vai konkrétajam
modelim nepiemérotus piederumus, vai nepilnvarotu personu veikta remonta vai
izmainu rezultata;

- bojajumus, kas radusies, lietojot bojatu ierici vai piederumus.

15. Garantijas remonts neietver periodisko apkopi un parbaudes, ipasi — tiriSanu,
reguléSanu, ekspluatacijas parbaudes, klidu laboSanu vai parametru
programmésanu un citas darbibas, kas ir javeic lietotajam (pircéjam). Garantija
nesedz ierices un tas lietoSanas rokasgramata un tehniskaja dokumentacija
minéto sastavdalu dabisko nolietojumu, jo $adiem elementiem ir noteikts
darbmuzs.

16. Ja garantija neattiecas uz defektu, razotajs patur tiesibas novérst $o defektu
péc saviem ieskatiem, veicot bojato vai iznicinato detalu remontu vai nodroSinot
sastavdalas, kas nepiecieSamas remontam vai nomainai.

17. ST garantija neizslédz, neierobezo vai neaptur pircéja tiesibas, ja nodrosinatais
produkts neatbilst pirkuma ligumam.

Ar 30 Fibar Group S.A. deklaré, ka FIBARO
Flood Sensor ierice atbilst Direktivas
1999/5/EK bitiskajam prasibam un citiem ar
to saistitajiem noteikumiem.

www.fibaro.com
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FIBARO FLOOD SENSOR
FGFS-101

FIBARO Flood Sensor on universaalne, Z-Wave Plus protokolli-
ga Uhilduv uputuse- ja temperatuuriandur. Seade to6tab akutoitel
(aku eluiga kuni 2 aastat) véi alalisvoolul (12V v6i 24VDC). Uputuse-
héaire edastatakse Z-Wave vérku Uhendatud seadmetele ja soovi
korral ka anduri normaalselt suletud kontakti avamisega
valvesisteemi juhtseadmele. FIBARO Flood Sensor on véimalik
paigaldada podrandale véi juhtmega pikendatavate sondidega
seinale. Seadmel on sisseehitatud LED-naidik ja akustiline signaal.
Lisaks on seade varustatud nihkeanduriga, mis teavitab juhtseadet
anduri asendi vaikseimastki muutumisest — naiteks juhul, kui andurit
uritatakse selle algsest asukohast eemaldada. LED-diood teavitab
uputusest, seadme tédreziimist ja Z-Wave vorgu leviulatusest.

FIBARO Flood Sensor on vastavuses jargmiste EU direktiividega:
* RoHS 2011/65/EU « EMC 2004/108/EC
« LVD 2006/95/EC « R&TTE 1999/5/EC

Taieliku kasutusjuhendi ja tehnilise
spetsifikatsiooni jaoks palun kilastage
meie veebilehte:

manuals.fibaro.com/et/flood-sensor

Lugege kasutusjuhendit enne seadme
paigaldamist!

Seadme aktiveerimine

1) Avage anduri korpus keerates seda vastupéeva.

2) Eemaldage paber patarei vahelt.

3) Veenduge, et olete Z-Wave kontrolleri Iaheduses.

4) Maarake Z-Wave controller seadme lisamise rezhiimi.

5) Vajutage kiiresti kolm korda TMP liilitile, mille leiate anduri
korpuse seest.

TMP liliti

TMP liiliti asukoht

6) Oodake kuni seade lisatakse Z-Wave vérguga. Onnestunud
lisamine on nahtav Z-Wave kontrollerist.

7) Sulgege anduri korpus podrates seda paripaeva.

8) Asetage andur soovitud tasapinnale nii, et kdik kolm jalga
puutuksid vordselt vastu maad, et tagada tleujutuse tuvastamine.

Spetsifikatsioonid

Toide: patarei / DC adapter
Patarei tilp: CR123A (3V)
Viline toitepinge: 12-24V DC
Todtemperatuur: 0 kuni 40°C
Maoddetav temperatuurivahemik: -20 kuni 100°C
Maksimaalne pinge valjundklemmidel: 24VDC / 20VAC
Mo6dud (diameeter x kdrgus): 72 x 28 mm

Garantii

1. Garantii eest vastutab tootia FIBAR GROUP S.A. (edaspidi ,Tootja“),
asukohaga Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421, Poola. Reg nr. 370151, NIP
7811858097, REGON: 301595664.

2. Tootja vastutab seadmete valmistamis- ja materjalidefektidest tulenevate
toohairete eest 12 kuu jooksul peale ostu-miitigitehingu sooritamist.

3. Garantiiperioodi ajal on Tootjal kohustus koik tekkinud vead tasuta kérvaldada
ning defektiga komponendid uute voi taastatud defektita komponentide vastu vélja
vahetada. Juhul kui parandamine osutub véimatuks, jatab Tootja endale diguse
seade sama tllipi uue voi taastatud seadme vastu vélja vahetada. Vahetatav
seade peab olema tédkorras ning selle seisukord ei v&i olla halvem kui kliendil
olnud seadmel.

4. Eriolukordades, kus talitlushairetega seadet sama tiilipi seadmega asendada ei
ole véimalik (nt pole antud mudel enam tootmises), on Tootjal Gigus asendada see
teise samavaérsete parameetritega seadmega. Taolist tegevust késitletakse
tootjapoolse kohustuse taitmisena. Uhtlasi Tootja vabaneb sellega rahalise
kompensatsiooni maksmisest Kliendile.

5. Garantiindude esitamine toimub garantiiteeninduse kaudu. Vétke thendust
tootja esindajaga www.indome.ee ning kiisige garantiitaotluse vormi. NB! Enne
taotluse esitamist votke kasutajatoega ihendust e-maili voi telefoni teel. Praktika
naitab, et enam kui 50% probleemidest on lahendatavad distantsilt, mis tdhendab
markimisvaarset raha ja aja kokkuhoidu. Kui kasutajatoe poolt osutatud abi osutub
ebapiisavaks, peab Klient taitma veebiaadressil www.indome.ee garantiindude
vormi. Korrektselt esitatud vormile vastatakse unikaalset RMA-numbrit kandva

kattesaamise kinnitusega.

6. Nouet on voimalik esitada ka telefoni teel. Sel juhul kéne salvestatakse - Klienti
informeeritakse sellest enne ndude esitamist. Ndude esitamise jarel edastab
konsultant Kliendile tema individuaalse RMA-numbri.

7. Kui garantiitaotlus on esitatud korrektselt, voetakse Kliendiga autoriseeritud
edasimiija poolt méistliku aja jooksul tihendust.

8. Garantiiperioodi jooksul ilmnenud defektid korvaldatakse hiliemalt 30 paeva
jooksul, alates vigase seadme saabumisest edasimiijale. Garantiiperiood
pikeneb aja vorra, mil seade on edasimiilija voi tootja kées.

9. Vigane seade peab ileandmisel olema tdielikus standardkomplektsuses,
htlasi peab Klient esitama ostu-midgitehingut tdendavad dokumendid.

10. Garantiikorras vahetatud komponendid kuuluvad Tootjale. Asendatud
komponentide garantii kestus on vérdne algseadme garantii kestusega.
Véljavahetatud komponendi garantiiperiood pikendamisele ei kuulu.

11. Seadme kohaletoimetamisega seotud kulud kannab taies ulatuses Klient.
Pdhjendamata kaebuste korral on edasimidjal digus juhtumiga seotud reisi- ja
kaitlemiskulud Kliendilt sisse nuda.

12. Edasimuja voib keelduda garantiist jargmistel juhtudel:

- seadet on kasitletud vaaralt voi vastuolus kasutusjuhendiga

- seade tuuakse edasimiiijale mittekomplektsena ja/voi tehasemargistuseta

- tehakse kindlaks, et seadme toohéire pohjuseks ei ole valmistamis- ega
materjalidefekt

- garantiitaotlus on ebakorrektne v6i puudub ostu-m
dokument

13. Tootja ei vastuta defektse seadme poolt tekitatud varalise kahju eest. Tootja ei
vastuta kaudse, juhusliku, teisese, karistava ega erikahju eest, sealhulgas
saamatajaanud tulu voi kaotatud sadstude, andmete véi soodustuste eest, nagu
ka seadme kasutamisest otseselt v&i kaudselt lahtuva mistahes liiki isikliku voi
varalise kahju eest kolmandatele isikutele.

14. Garantii ei laiene:

- mehaanilistele vigastustele (praod, mérad, 16iked, kénealuse seadme véi muu
objekti kukkumisest, mahapillamisest v6i seadme ja mone objekti omavaheli- sest
kontaktist johtuvad fiisilised vigastused, vaarkasutamine, kasutusjuhendi
mittejérgimine);

- vélistest pohjustajatest (lleujutus, torm, tulekahju, pikne, looduskatastroofid,
maavarinad, sdda, rahvarahutused, vaaramatu joud, ettendgematud 6nnetus-
juhtumid, vargus, niiskuskahjustus, vedeliku leke, akuleke, iimastikutingimu- sed,
liiv, niiskus, liiga kérge voi liga madal temperatuur, Shusaaste) lahtuvatele
todhairetele;

- tarkvaraprobleemidest, riindavast arvutiviirusest véi uuenduste installeerimisel

tehingut téendav

Tootja poolt ettekirjutatu mittejargimisest pohjustatud kahjule;

- vooluringis vOi telekommunikatsioonivorgus asetleidvatest kdikumistest,
kasutusjuhendi mittejargimisest ja valelihendustest v6i ihendamisest Tootja poolt
heakskiitu mittesaanud seadmetega tingitud vigastustele;

- seadme kasutamisest ja/voi hoidmisest kasutusjuhendis kahjulike tingimuste- na
maéaratletud oludes, st liiga niiskes, tolmuses, kiilmas, kuumas keskkonnas,
pohjustatud toohairetele.

- Tootja poolt mittesoovitatud tarvikute kasutamisest lahtuvale kahjule;

- Kliendi poolt teostatud ebakor elektriihendustest, sh valede
paigaldamisest, lahtuvale kahjule;

- kasutusjuhendis ettekirjutatud hooldustédde tegematajatmisest Kliendi poolt
tingitud té6hairetele;

- antud mudeliga Uhildamatute varuosade voi tarvikute paigaldamisest,
autoriseerimata personali poolt teostatud parandustéddest ja sisseviidud
muutustest tingitud kahjule;

- vigase seadme voi vigaste tarvikute kasutamisest péhjustatud kahjule.

15. Garantii ei hdlma seadme edaspidist hooldamist ega jarelevalvet — puhastami-
ne, seadistamine, toosoorituse kontrollimine, vigade kérvaldamine, parameetrite
programmeerimine ja muu taoline kuulub Kliendi kohustuste hulka. Garantii ei
laiene seadme ning kasutusjuhendis ja tehnilises dokumentatsioonis loetletud
komponentide loomulikule kulumisele, kuna konealuste elementide tddiga on
piiratud.

16. Kui defekt ei kuulu garantii alla, jatab Tootja endale 6iguse otsustada, kas
defekt eemaldada, kahjustatud véi havinenud komponendid parandada voi
varustada Klient parandus- v6i asendusté6ks vajaminevate komponentidega.

17. Kéesolev garantii ei vélista, piira ega peata Kliendi digusi, kui kdnealune toode
on vastuolus ostulepinguga.

Kéesolevaga kinnitab Fibar Group S.A., et
f see FIBARO Flood Sensor vastab direkiivi
fewm,! 1999/5/EC  pohinduetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele
PLUS sétetele.
www.fibaro.com

manual version: S-v2.0




m FIBARO FLOOD SENSOR
FGFS-101

A FIBARO Flood Sensor egy univerzélis, Z-Wave Plus
kompatibilis viz és hémérséklet érzékeld eszkoz. Ugy tervezték,
hogy teheté akar padldra, akar falra is. Masodik esetben az érzékeld
tiiskéket 1-1 vezetékkel el kell vezetni a padldhoz. Az eszkdz
tapellatasa torténhet elemrdl, vagy tapegységrél. Rendelkezik
beépitett LED visszajelz6vel, akusztikus riasztas jelzéssel, valamint
egy elmozdulas érzékel6vel. Ennek segitségével jelzi a kdzpont felé
az elbillentett vagy elmozditott allapotat. A LED jelzi a vizet, a
miikddési modot vagy a Z-Wave haldzati kommunikacios tavolsagat,
modjat. A Vizérzékelé kompatibilis barmely Z-Wave kézponttal, és
barmely vezetékes behatolasjelzé rendszerbe bekothetd.

A FIBARO Flood Sensor az alabbi EU iranyelveknek felel meg:

* RoHS 2011/65/EU « EMC 2004/108/EK
« LVD 2006/95/EK « R&TTE 1999/5/EK

A telies hasznalati leirast és miszaki
specifikaciét megtaldlja honlapunkon, az
alabbi linken:
manuals.fibaro.com/hu/flood-sensor

Olvassa el a kézikonyvet, miel6tt

Az eszkoz telepitése és felismertetése

1) Oramutaté jarasaval ellentétesen csavarja le az eszkéz
burkolatat.

2) Tavolitsa el az elem blokkoldt.

3) Helyezze az eszkdzt a Z-Wave kdzponti egység kdzelébe.
4) Allitsa a Z-Wave kdzponti egységet tanuld’ médba.

5) Gyorsan haromszor nyomja meg az eszkdzben [évé TMP
gombot.

TMP gomb helye

6) Varja meg, amig az eszkdzt a Z-Wave kdzponti egység beemeli a
rendszerbe. A sikeres felismertetést a kdzpont visszaigazolja.

7) Oramutaté jarasaval megegyezéen csavarja vissza az eszkdz
burkolatat!

8) Helyezze az eszkdzt a vizesedésre hajlamos feliiletre! Az aljan
lévé mindharom érzékeld tiiskének érnie kell a feliiletet.

Specifikaciok
Tapellatas:
Elem tipusa:
Kiilsé tapegység:
Miikodési hémérséklet:
Mért hémérsékleti tartomany:
Maximum fesziltség a kimeneten:
Méretek (atméré x magassag):

elem / DC adapter
CR123A (3V)
12-24V DC

0 és 40°C kozott
-20 és 100°C kozott
24VDC / 20VAC

72 x 28 mm

Garancia

1. A garanciat a FIBAR GROUP S.A. (tovabbiakban "Gyartd") biztositja. Cim:
Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznan, A nyilvantartdsba vette az Orszagos
Birosagi Nyilvantartas altal vezetett Kerileti Birosag Poznan-ban, az Orszagos
Birésagi Nyilvantartds VIII Gazdasagi Minisztériuma, no. 553265, NIP
7811858097, REGON: 301595664.

2. A gyarto felelés az eszkéz gyartasi- vagy anyag hibabdl eredd
meghibasodasaért a vasarlas napjatél szamitva 12 honapig az lzleti / 24 hénapig
az egyéni lUgyfeleknek.

3. A garancidlis id6 alatt a Gyartonak térités nélkil kell elharitani barmilyen hibat
javitva vagy cserélve (Gyartd sajat belatasa bizva) a késziilék hibas alkatrészeit Uj
vagy hibatlan regeneralt alkatrészekkel. Ha a javitas nem lehetséges, a gyartd
fenntartia maganak a jogot, hogy kicserélje a késziléket egy Ujra vagy javitottra,
aminek minden hibatél mentesnek kell lennie, és a paramétereiben nem lehet
rosszabb, mint a Megrendel6 eredeti késziiléke.

4. Kiilonleges esetekben, amikor a késziiléket nem lehet cserélni a készilékkel
azonos tipusura (pl az eszkdz mar nem érhetd el), a gyarté helyettesitheti egy
masik eszkozzel, melynek miiszaki paraméterei hasonléak a hibas késziilékéhez.
Az ilyen tevékenységet Ugy kell tekinteni, hogy a Gyartd teljesitette kotelezettsé-
gét. A Gyarté nem tériti vissza az eszkozért fizetett dsszeget.

5. Az érvényes garancia tulajdonosa nyuijthatja be jotallasi igényét a garancialis
szolgaltatasra. Ne feledje: miel6tt benyuijtja a jotallasi igényét, forduljon a miszaki
tamogatéinkhoz telefonon vagy e-mailen. A miikddési problémak tébb mint 50%-a
megoldédhato tavolrdl, megsporolva ezzel idét és pénzt még a garancialis eljaras
megkezdése elétt. Ha a tavoli tamogatas nem elegendd, az Ugyfél kételes kitdlteni

a garancia igénylSlapot (honlapunkon talalhaté - www.fibaro.com) annak
érdekében, hogy jovahagyast igényeljen. Amikor a garanciaigény formula
megfeleléen benyuijtasra keriilt, az Ugyfél megkapja az egyedi szammal
rendelkezé igény visszaigazolasat (visszaru engedélyszamot -RMA).

6. Az igény telefonon is bejelentheté. Ebben az esetben a hivas régzitésre kertil,
és az Ugyfel errdl tajékoztatast kap, mielétt megteszi igénybejelentését.
Kozvetlenul az igény benyuijtasa utan az Ugyfél megkapja a reklaméacioés szamot
(RMA-szam).

7. Ha a garancidlis igény (rlap helyesen lett elkiildve, a szerzédétt Garancia
Szolgalat egy képviseldje kapcsolatba lép a Megrendel6vel.

8. Ajotallasi idén beliil bejelentett hibakat el kell tavolitani legkésbb a Garancia
Szolgalathoz tortént szallitast kovetd 30 napon. A jotallas idétartama meghossza-
bbodik azzal az idvel, amely alatt az eszkoz a Garancia Szolgalatnal volt.

9. A hibas eszkdzt a Megrendeldnek kell ellatnia a teljes alapfelszereltséggel és
dokumentumokkal, amik a vasarlast igazoljak.

10. A garancia alapjan kicserélt alkatrészek a Gyarto tulajdona. A garancialis
folyamat alatt kicserélt barmely eszkoz garanciaja az eredeti eszkoz garancidlis
idejével kell megegyezzen. A kicserélt alkatrész garancidlis ideje nem hosszabbi-
thaté meg. N

11. A hibas eszkoz szallitasi koltségeit az Ugyfél viseli. Az indokolatlan szerviz
hivasokért a Szerviz felszamithatja az Ugyfélnek a kiszallasi kéltségeket, és az
ligyhoz kapcsolodo kezelési koltségeket.

12. A Garancia Szolgalat nem fogad el igényt, ha:

- a készlléket nem rendeltetésszertien lett hasznalva

- a késziiléket a Megrendelé nem egészben kiildte (pl: tartozékok nélkl, vagy
adattabla nélkul)

- megdllapithaté, hogy a hiba nem anyagmindségi vagy gyartasi hiba miatt
keletkezett

- a garancia dokumentum nem érvényes, vagy nem igazolhaté a vasarlas ténye,
13. Agyarté nem felel6s a hibas készllék altal okozott anyagi karért. A gyarté nem
vallal felel6sséget a kozvetett, véletlen, kilonleges, kévetkezményes vagy binteté
karért, vagy barmilyen karért, beleértve tébbek kéz6tt az elmaradt haszon, adatok,
profitvesztés, harmadik fél altal tamasztott barmilyen anyagi kar vagy személyi
sériilésekbdl eredd kovetelések, melyek a készllék hasznalatabol erednek.

14. A garanciaba nem tartozi

k repedése, torése, vagasok, horzsolasok, fizikai
elvaltozasokat hatdsa, leesése vagy leejtése, vagy mas targy hasznalata,
helytelen hasznalat vagy nem betartott kezelési utmutato)

- kiils6 okokbol ered6 karok, példaul: arviz, vihar, tliz, villamcsapas, természeti
katasztrofak, foldrengés, haboru, zavargas, vis maior, elére nem lathato baleset,
lopas, vizkar, folyadékszivargas, akkumulator hibak, az idéjarasi viszonyok, napfény,
homok, nedvesség, magas vagy alacsony hémérséklet, légszennyezettség;

- hibas szoftverek altal okozott karok, szamitogépes virus, vagy nem a Gyarto altal
ajanlott legfrissebb szoftver hasznalata

- tApegység és / vagy tavkozlési haldzat ugrasok, a kezelési utasitasban leirtaktol
nem megfelelé mddon torténé kapcsolédas a halézathoz, vagy nem a
Gyarto altal ajanlott eszkdz csatlakoztatasabol eredd karok

- a késziilék nem megfeleld, szélséséges koriilmények kozotti miikddtetése vagy
tarolasa, példaul magas paratartalom, por, tul alacsony (fagyasztas) vagy tul
magas kornyezeti hémérséklet altal okozott karok. Részletes miikodési
kérilményeket és feltételeket a késziilék kezelési utasitasa hatarozza meg.

- nem a Gyarto altal ajanlott kiegésziték altal okozott karokra

- az Ugyfél hibas elektromos szerelése altal okozott karok, beleértve a nem
megfelel6 biztositékokat

- a karbantartasi és szervizelési tevékenységek nem a kezelési utmutatoban
meghatarozott elvégzése altal okozott karok

- kétes eredetli alkatrészek vagy tartozékok nem megfelelé hasznalatabdl eredé
kar, vagy az adott modell illetéktelen személyek altali javitasa

- hibas késziilék vagy a tartozékok hasznalatabol eredd kar

15. A garancidlis javitasok terjedelme ala nem tartoznak a rendszeres karbantarta-
sok és ellendrzések, kilonosen a tisztitast, beallitasok, az operativ ellendrzések-
et, a hibak kijavitasat vagy paraméter programozasi és egyéb tevékenységeket
elvégzendd a felhasznalé (vevd) miveletek. A garancia nem vonatkozik a
késziilék és a kezelési Utmutatéban és a miszaki dokumentécioban felsorolt
Osszetevok természetes elhasznalodasara, az ilyen elemeknek van egy
meghatarozott élettartamuk

16. Ha a hiba nem mindsiil garancialisnak, a Gyarté fenntartja maganak a jogot,
hogy eltavolitsa az ilyen hibat a sajat belatasa szerint, javitsa a sériilt vagy
elpusztult részeket vagy biztositsa sziiksé a javitas vagy csere
idejére. .

17. Ez a garancia nem zarja ki, korlatozza vagy fliggeszti fel az Ugyfél jogait, ha a
szallitott termék nem felel meg a vételi megallapodasnak.

Alulirott, Fibar Group S.A. nyilatkozom, hogy
f a FIBARO Flood Sensor megfelel a
OWAVE vonatkozé alapvetd kdvetelményeknek és az
1999/5/EK irényelv egyéb el6irasainak.
PLUS

www.fibaro.com

installalja az eszkozt!
@ FIBARO FLOOD SENSOR
FGFS-101

FIBARO Flood Sensor er en universal, Z-Wave Plus
kompatibel, vann og temperatur sensor. Den er designet for a settes
pa et gulv eller en vegg med sensorene forlenget med en kabel.
Enheten kan far strgm via batteri eller VCD. Den har innebygd LED
indikator, akustisk alarm og er utstyrt med stabilitets sensor som
rapporterer bevegelse av enheten. LED dioden signaliserer
oversvgmmelse, operasjons modus eller kommunikasjons rekkevid-
den pa Z-Wave nettverket. Vann sensoren er kompatibel med enhver
Z-Wave kontroller og kan kobles mot et alarmsystem.

FIBARO Flood Sensor er i samsvar med felgende EU direktiver:

* RoHS 2011/65/EF « EMC 2004/108/EF
« LVD 2006/95/EF « R&TTE 1999/5/EF

For full manual og tekniske spesifikasjo-
ner vennligst besgk var webside:

manuals.fibaro.com/no/flood-sensor

Les manualen for du forsgker a
installere enheten!

Standard aktivering av enheten

1) Apne lukket ved & skru lokket mot klokken.

2) Fjern batteri lappen.

3) Plasser sensoren i neerheten av Z-Wave kontrolleren.

4) Sett Z-Wave kontrolleren i tilknyttings modus.

5) Trykk tre ganger raskt pa TMP knappen inne i kabinettet.

TMP knapp plassering

6) Vent til enheten blir inkludert | systemet. Suksessfull inklusjon
blir bekreftet av enheten.

7) Skru igjen lukket ved & vri med klokken.

8) Plasser enheten pa en flate utsatt for oversvemmelse. Tre
sensorer pa undersiden av enheten skal jevnt bergre overflaten.

Spesifikasjoner
Stremtilfersel: batteri / DC adapter
Batteri type: CR123A (3V)
Ekstern stremforsyning: 12-24vV DC
Funksjons temperatur: 0 til 40°C
Malt temperatur omrade: -20 til 100°C
Maks strgm pa utgangs terminalene: 24VDC / 20VAC
Dimensjoner (diameter x hgyde): 72 x 28 mm

Garanti

1. Garantien gis av FIBAR GROUP S.A. (heretter "Produsent"), basert i Poznan,
ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznan, skrevet inn i National Court Register administrert
av District Court in Poznan, VIII Economic Department of the National Court
Register, no. 553265, NIP 7811858097, REGON: 301595664.

2. Produsenten er ansvarlig for feil pa utstyr som skyldes fysisk produksjonsfeil
eller materiell i er periode pa 12 mnd for bedrift og 24 mnd. for privat regnet fra
kjgpsdato.

3. Gjennom denne garantiperioden skal produsenten rette feil uten kostnad ved &
reparere eller erstatte produktet med nye feilfrie produktet. Dersom reparasjon
viser seg & vaere umulig reserverer produsenten seg retten til & erstatte produktet
med et nytt eller ny oppsatt produkt som skal veere fri for feil og ikke | en darligere
tilstand en produktet som ble returnert.

4. Ved spesielle anledninger nar enheten ikke kan erstattes av tilsvarende enhet
(f.eks. enheten er ikke lenger tilgjengelig), kan produsenten erstatte med en enhet
som har tilnaermet like tekniske spesifikasjoner for enheten med feil. En slik
erstatning skal anses som at produsent har mett sitt ansvar. Produsenten skal aldri
matte erstatte penger for en enhet eller falgeskader.

5. Garantiholder tile n gyldig garanti skal sende et garantikrav via produsenten sin
garanti service. Husk: for det sendes en garanti forespersel, kontakt var tekniske
support via telefon eller e-post. Mer enn 50% av problemer lgses ved fiernstyring,
som sparer tid og penger i garanti prosessen for bade produsent og kunde. Hvis
fiern hjelp ikke er ok skal kunde fylle ut et garanti skjema, (via var webside -
www.fibaro.com) for & motta godkjent garanti krav. Nar garanti forespersel er sendt

pa riktig mate skal kunden motta et RMA nummer som er et unikt nummer for &
identifisere ditt garanti krav.

6. Garantikravet kan ogsa sendes inn via telefon. Ved telefonhenvendelse vil
samtalen bli tatt opp noe kundeservice vil opplyse om. Straks etter at garantikravet
er registrert skal kunde motta et unikt RMA nummer.

7. Nar et garantikrav er sendt inn pa riktig mate, vel en representant for Authorised
Guarantee Service (heretter "AGS") vil kontakte kunden.

8. Feil funnet innenfor garantiperioden skal utbedres innen 30 dager fra enheten
ble levert til AGS. Garantitiden skal utvides med tiden enheten befant seg hos
AGS

9. Enheter med feil skal leveres fra kunde med alt tilharende utstyr og bekreftelse
pa kjop.

10. Deler erstattet under garantien er i eie av produsent. Garanti tiden til alle
enheter erstattes skal tilsvare garantitiden for den originale enheten. Garantitiden
vil ikke bli erstattet eller forlenget med at en enhet er byttet.

11. Kostnader ved a returnere en enhet med feil faller pa kunden. For service
forespersler som er grunnlgse, kan service avdelingen fakturere kunde for
medgatt tid og kostnader.

12. AGS skal ikke akseptere en garanti forespersel nar:

- enheten er feilbrukt eller at manualen ikke er fulgt,

- enheten blir returnert uten utstyr eller pa annen mate ukomplett,

- det blir fastslatt at enheten er skadet av endre grunner enn utstyr eller
produksjonsfeil

- garantidokument ikke er gyldig eller at det ikke er noe bevis for kjap,

13. Produsenten er pa ingen mate ansvarlig for skader pa utstyr eller annen
eiendom. Produsenten er ikke ansvarlig for udirekte, tilfeldig, spesiel, direkte,
folgefeil, konsekvens eller noen andre feil eller skader inkludert inter alia tap av
fortjeneste, oppsparte, data, tap av fordeler, krav fra tredje part, eiendomsskade,
personskade eller noe annet som har med bruk av enheten a gjere.

14. Garantien dekker ikke:

- mekanisk feil (sprekker, brudd, kutt, sperringer, fysisk deformasjon som skyldes
ytre pavirking, fall eller & miste enheten eller et annet produkt, feil bruk eller a ikke
observere brukermanualen);

- feil som skyldes utre pavirkning, e.g.: oversvemmelse, storm, brann, lynnedslag,
natur katasrofe, jordskjelv, krig, oppteyer, force majeure, uforutsette ulykker,
tyveri, vannskade, veskelekasje, batterisel, veerforhold, sollys, sand, fuktighet,
hoy eller lav temperatur, luft forurensing;

- skade som skyldes feil pa software, datavirus, eller feil som skapes ved & ikke
oppdatere software anbefalt av produsent;

- skade som skyldes: stremtopper fra elektrisitet eller tele/data nettverk, feil
tilkobling som ikke samsvarer med manualen, eller ved & tilkoble andre enheter

som ikke er anbefalt av produsenten.

- skade som falge av & oppbevare enheten i darlige forhold, f.eks. hoy fuktighet,
stov, for kald eller for hgy temperatur. Godkjente arbeidsforhold for enheten finnes
i manualen;

- Skade forarsaket av tilbeher som ikke er anbefalt av produsenten

- Skade som skyldes feil elektrisk installasjon av kunden inkludert feil type sikring
- skade pafert av kunden ved & ikke felge riktig service og oppdaterings
prosedyrer angitt i manualen;

- skade pafert ved bruk av feil reserve deler eller tilbeher for modellen,
reperasjoner eler endringer utfgrt av uautorisert personell;

- skader forarsaket av & operere gdelagte enheter eller tilbehgr.

15. Omfanget av garantireparasjoner skal ikke omfatte periodisk vedlikehold og
inspeksjoner, seerlig rengjering, justeringer, driftskontroll, korrigering av feil eller
parameter programmering og andre aktiviteter som skal utfgres av brukeren
(Kjoper). Garantien omfatter ikke naturlig slitasje av enheten og dets komponenter
er oppfert i bruksanvisningen og i teknisk dokumentasjon ettersom slike elementer
har en definert levetid.

16. Hvis en feil ikke er dekket av garantien, produsenten reserverer seg retten til &
fierne en slike feil etter eget skjenn, reparere skadet eller edelagt deler eller gi
komponenter som er ngdvendige for reparasjon eller erstatning.

17. Denne garantien skal ikke utelukke, begrense eller suspendere kundens
rettigheter nar det medfelgende produktet er i samsvar med kjgpsavtalen.

Fibar Group S.A. erkleerer herved at dette
f FIBARO Flood Sensor apparatet er i
eWAVE samsvar med de grunnleggende kravene og
ovrige relevante krav i EU-direktivet
PLUS 1999/5/EF.
www.fibaro.com
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FIBARO FLOOD SENSOR
FGFS-101

FIBARO Flood Sensor evrensel, Z-Wave Plus uyumlu, su
basma ve sicaklik sensoriidir. Cihaz dogrudan zemine konulabilir
veya algilayici uglara baglanan kablo ile duvara monte edilebilir.
Cihaz pille ya da gii¢ kaynag! ile kullanilabilir. Cihaz icerisinde LED
gosterge, sesli alarm vardir ve igerisinde bulunan egim sensori ile
yerinden oynatildigini bildirebilir. LED gdsterge su basmasini,
calisma modunu veya Z-Wave ag durumunu gosterebilir. Su Basma
Sensorli, Z-Wave uyumlu herhangi bir kontrolére veya herhangi bir
alarm sistemine baglanabilir.

FIBARO Flood Sensor agagidaki AB yonergelerine uygundur:
* RoHS 2011/65/AB « EMC 2004/108/EC
+ LVD 2006/95/EC * R&TTE 1999/5/EC

Detayli kullanim kilavuzu ve teknik
ozellikler igin lutfen web sitemizi ziyaret
edin:

manuals.fibaro.com/tr/flood-sensor

Cihazi kurmaya baslamadan 6nce
kullanim kilavuzunu okuyun!

Cihazin etkinlestirilmesi

1) Cihazin kapagini ters saat yoniine gevirerek agin.

2) Pili engelleyen kagidi ¢ikartin.

3) Cihazi Z-Wave kontroloriin yakinina géturin.

4) Z-Wave kontrolériiniizi ekleme moduna getirin.

5) Cihazin igerisindeki TMP tusuna hizli bir sekilde g kere tiklayin.

TMP tusunun konumu

6) Cihazin sisteme eklenmesi icin bekleyin, eklemenin basari ile
tamamlanmasini Z-Wave kontrolor bildirecektir.

7) Cihazin kapagini saat yonine gevirerek kapatin.

8) Sensorli su basma riski olan bir konuma yerlestirin.

Cihazin altindaki algilayici uglarin zemine temas etmesi gerekir.

Spetsifikatsioonid

Toide: pil / DC adaptori

Patarei tilp: CR123A (3V)
Harici Gug Kaynagt: 12-24V DC
Todtemperatuur: 0 kuni 40°C
Méddetav temperatuurivahemik: -20 kuni 100°C
Maksimaalne pinge valjundklemmidel: 24VDC / 20VAC
Mo6dud (diameeter x kdrgus): 72 x 28 mm

Garanti Sartlan

1. Garanti, merkezi Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421 adresinde olan FIBAR GROUP
S.A. (Poznan Bélge Mahkemesi, VIII Ekonomik Departmani, Milli Mahkeme Kaydi
no. 553265, NIP 7811858097, REGON: 301595664) tarafindan saglanmaktadir.
FIBAR GROUP S.A. bundan sonra "Uretici" olarak anilacaktir.

2. Uretici, cihazlarin dogru galismasini engelleyen malzeme veya retim kaynakli
fiziksel hatalardan, cihazlarin satildigi tarihten itibaren kurumsal musteriler igin 12
ay, bireysel musteriler igin 24 ay sire ile sorumludur.

3. Uretici, garanti stiresi boyunca, cihazda olusabilecek her tiirlii arizayi higbir ticret
almadan, arizali pargalarin tamiri veya yeni/yenilenmis ve hasarsiz pargalarla
degisimi seklinde (tamamen kendi iradesinde) diizeltecektir. Arizanin tamirinin
miimkiin olmamasi durumunda, Uretici, arizali cihazi yeni veya yenilenmis bir
cihazla degistirme hakkini sakli tutar. Misteriye verilen yeni cihazda higbir ariza
bulunmayacak ve degistirilen cihazla ayni veya daha iyi durumda olacaktir.

4. Anzali cihazin yenisiyle degistirilemeyecedi 6zel durumlarda (6r. cihazin
tretimden kalkmis olmasi) Uretici, arizali cihazi, teknik paramet i benzeyen
farkli bir cihazla degistirebilir. Bu durumda Ureticinin yiikiml i yerine
getirdigi kabul edilir. Uretici cihazin 6demesini iade etmez.

5. Gegerli bir garantiye sahip musteri, garanti servisine bagvurarak garanti
talebinde bulunmalidir. Unutmayin: garanti talebinde bulunmadan once, teknik
destek ekibimize telefon ya da e-posta araciligiyla ulasin. islevsel problemlerin
%50'den fazlasi uzaktan dizeltilebilmekte, garanti siirecini baglatmak igin
harcanacak zaman ve mali ylkten kurtarmaktadir. Uzaktan destegin yeterli
olmadigi durumlarda, musteri internet sitemiz (www.fibaro.com) araciliiyla garanti

talep formunu doldurmalidir. Garanti talep formu dogru sekilde dolduruldugunda,
miisteri, kendine 6zel bir talep dogrulama kodu alacaktir. (Mal Geri Génderim
Yetkilendirmesi - RMA).

6. Talep, Ureticiye telefon yoluyla da iletilebilir. Bu durumda, telefon konusmasi
kaydedilecek ve Musteri talebini iletmeden 6nce danisman tarafindan bilgilendirile-
cektir. Talep iletildikten hemen sonra danisman musteriye Mal Geri Gonderim
Yetkilendirme numarasi verecektir (RMA numarasi).

7. Garanti talep formu dogru sekilde iletildiginde bir Yetkili Garanti Servisi (bundan
sonra YGS olarak anilacaktir) temsilcisi miisteriyle temasa gegecektir.

8. Garanti siresi igerisinde bildirilen arizalar, cihazin YGS’e ulagmasindan itibaren
30 giin igerisinde ¢6ziime kavusturulacaktir. YGS’nde gegen siire garanti siiresine
eklenecektir.

9. Arnizali cihaz misteri tarafindan biitlin pargalari ve cihazin satin alimini
kanitlayan belgelerle sunulmalidir.

10. Garanti kapsami altinda degistirilen pargalar Ureticinin miilkiyetinde olacaktir.
Garanti kapsaminda degistirilen bitiin parcalarin garanti stireleri, ilk basta verilen
cihaz garanti sliresine esittir; degistirilen parganin garanti siiresi uzamaz.

11. Anizali cihazlarin teslimi misteriye aitti. Garanti kapsami disinda oldugu
anlasgilan servis isteklerinde Servis misteriye mal ve hizmet maliyetlerini
yansitabilir.

12. YGS su durumlarda garanti taleplerini kabul etmez:

- cihaz yanlis kullanilmis veya kullanim kilavuzuna uyulmamissa,

- miisterinin teslim ettigi cihazda aksesuarlar veya etiket eksikse,

- cihazdaki arizanin sebebinin lretim veya malzeme hatasi haricinde bir sebep
olmasi,

- garantiye iliskin dosyalar gecerli degilse veya misteri cihazi satin aldigini
belgeleyemezse.

13. Uretici, arizali cihazlardan dolayi miilke gelen zarardan sorumlu tutulmayacak-
tir. Uretici arizali cihazlarin kullaniimindan kaynaklanan dolayli, 6zel, sonugsal
veya parasal zarardan sorumlu tutulamayacagi gibi tigiincli partilerin hak talep
etmesi, mahkeme kararlari, kar kayb, tasarruf kaybi, veri kaybi, fayda kaybi gibi
sebeplerden olusan zararlardan da sorumlu olmayacaktir. Uretici arizali cihazlarin
kullanimindan dolayi olusan miilk zarari veya kisisel yaralanmalardan da sorumlu
olmayacaktir.

14. Garanti asagidaki hususlar kapsamaz;

Mekanik zararlar (cihazin veya baska bir cismin dusiriilmesi, dismesi, yanhs
kullanimi veya kullanim kilavuzundakine aykiri kullanimdan kaynaklanan catlak,
kirik, kesik, fiziksel deformasyon ve aginma)

Harici sebeblerden kaynaklanan zararlar (sel, firtina, yangin, simsek, dogal afet,
deprem, savas, halk isyani, miicbir sebebler, gériinmeyen kazalar, hirsizlik, suyun

verdigi zarar, sivi akintisi, pil akintisi, iklimsel durumlar, glnes is1gi, kum, nem,
ylksek veya dusik 1s1, hava kirliligi)

Calismayan yazihm, viris saldirisi veya Ureticinin tavsiye ettigi yazilim
guincellemelerinin yapilmamasindan kaynaklanan zararlar

Gug kaynagindaki veya telekominikasyon aglarindaki dalgalanmalardan
kaynaklanan, kullanma kilavuzunda onerilen disinda sebekeye baglanti yapmak
veya Uretici tarafindan énerilmeyen cihazlara baglantidan olusan zararlar
Cihazin son derece asiri olumsuz sartlar altinda saklanmasi veya kullaniimasi
(yUksek nem, toz, gok duslik Isi, gok yiiksek Isi). Detayl izin verilen gevresel
kosullar kullanim kilavuzunda bulunabilir

Uretici tarafindan tavsiye ediimeyen aksesuarlarin kullanimdan kaynaklanan
zararlar

Yanls sigorta kullanimi da dahil olmak (zere misterinin yanlis elektriksel
kurulumdan kaynaklanan zararlar

Kullanim kilavuzunda belirtilen servis ve bakim aktivitelerinin musteri tarafindan
yapiimamasindan kaynaklanan zararlar

ligili model igin sahte veya uygunsuz yedek parga kullanimi veya yetkisiz kigiler
tarafindan yapilan tamirat ve degisikliklerden kaynaklanan zararlar

Arizali cihaz veya aksesuarlarin kullanimindan kaynaklanan zararlar

15. Garanti gergevesinde yapilan tamirler; diizenli bakimi ve kontrolleri, 6zellikle
de temizleme, ayarlama, islevsel kontroller, hatalarin diizeltimesi veya parametre-
lerin programlanmasi ve benzeri kullanici (Alici) tarafindan yapilmasi gerekenleri
kapsamaz. Garanti; cihazin, kullanim kilavuzunda ve teknik dokimanlarda
belirtilen pargalarinin dogal eskimesini, her par¢anin belirli bir islevsel dmrii olmasi
sebebi ile kapsamaz.

16. Eger bir ariza garanti tarafindan kargilanmiyorsa, Uretici bu arizayi kendi
iradesinde gidermek, hasar gérmis pargalari tamir etmek veya degistirmek veya
tamir/degisim icin gerekli pargalari saglamak hakkini sakli tutar.

17. Saglanan Urinlin satinalma sozlesmesine uygun olmamasi halinde bu garanti
musteri haklarini harig tutmaz, kisittamaz ve askiya almaz.

Kéesolevaga kinnitab Fibar Group S.A., et
f see FIBARO Flood Sensor vastab direktiivi
OWAVE 1999/5/EC  pohinduetele ja  nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele
PLUS sétetele.
www.fibaro.com
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